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Wir danken lhnen, dass Sie Condair gewahlt haben

Installationsdatum (TT/MM/JJJJ):

Inbetriebnahmedatum (TT/MM/JJJJ):

Aufstellungsort:

Modell:

Serienummer:

Bitte bei der Inbetriebnahme ausftllen!

Eigentumsrechte

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Condair Group AG. Die Weitergabe
und Vervielfaltigung der Anleitung (auch auszugsweise) sowie die Verwertung und Weitergabe ihres Inhaltes an
Dritte sind ohne schriftliche Genehmigung von Condair Group AG nicht gestattet. Zuwiderhandlungen sind strafbar

und verpflichten zu Schadenersatz.

Haftung

Condair Group AG haftet nicht fir Schaden aufgrund von mangelhaft ausgefiihrten Installationen, unsachgema-
sser Bedienung oder durch Verwendung von Komponenten oder Ausrustung, die nicht durch Condair Group AG

zugelassen sind.

Open-Source-Software

Der Condair Controller verwendet folgende Open-Source-Software, welche Eigentum Dritter sind:

Cryptolib

Source: https://github.com/Microchip Tech/cryptoauthlib

Licence: Microchip Technology

https://github.com/Microchip Tech/cryptoauthlib/blob/main/license.txt

TouchGFX

Source: https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-touchgfx.html
Licence: ST License Agreement
https://www.st.com/resource/en/license_agreement/dm00218346.pdf

mbedTLS

Source: https.//github.com/Mbed-TLS/mbedtls

Licence: Appache 2.0

https://spdx.org/licenses/Apache-2.0.html
https://github.com/Mbed-TLS/mbedtls/blob/development/LICENSE

Embedded Template Library (ETL)

Source: https://github.com/ETLCPP/etl

Licence: MIT
https.//github.com/ETLCPP/etl/blob/master/LICENSE

Copyright-Vermerk
© Condair Group AG, alle Rechte vorbehalten.

Technische Anderungen vorbehalten.
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1 Einleitung

1.1 Ganz zu Beginn!

Wir danken lhnen, dass Sie sich fir das Adiabatische Luftbefeuchtungssystem Condair DL ent-
schieden haben.

Das Befeuchtungssystem Condair DL ist nach dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch kénnen bei unsachgemasser Verwendung des Befeuch-
tungssystems Condair DL Gefahren fur den Anwender und/oder Dritte entstehen und/oder Sachwerte
beschadigt werden.

Um einen sicheren, sachgerechten und wirtschaftlichen Betrieb des Befeuchtungssystems Condair DL
zu gewahrleisten, beachten und befolgen Sie samtliche Angaben und Sicherheitshinweise in dieser
Dokumentation und in den Anleitungen zu den im Befeuchtungssystem verbauten Komponenten.

Wenn Sie nach dem Lesen dieser Dokumentation Fragen haben, nehmen Sie bitte mit Ihrem lokalen
Condair-Vertreter Kontakt auf. Man wird Ihnen gerne weiterhelfen.

1.2 Hinweise zur Betriebsanleitung

Abgrenzungen

Gegenstand dieser Betriebsanleitung ist das Befeuchtungssystem Condair DL. Optionen und
Zubehor sind nur so weit beschrieben, wie dies fir den sachgemassen Betrieb notwendig ist. Weitere
Informationen zu den Optionen und Zubehorteilen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Anleitungen.

Die Ausflihrungen in dieser Betriebsanleitung beschranken sich auf die Inbetriebnahme, den Betrieb,
die Wartung und die Stérungsbehebung des Befeuchtungssystems Condair DL und richten sich an
entsprechend ausgebildetes und fiir die jeweilige Arbeit ausreichend qualifiziertes Fachpersonal.

Die Betriebsanleitung wird ergénzt durch verschiedene weitere Dokumentationen (Montageanleitung,

Ersatzteilliste, etc.), die ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind. Wo nétig finden sich in der Betriebs-
anleitung entsprechende Querverweise auf diese Publikationen.
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Verwendete Symbole

A VORSICHT!

Das Signalwort"VORSICHT" zusammen mitdem allgemeinen Gefahrensymbol kennzeichnet Hinweise
in dieser Betriebsanleitung, deren Missachtung eine Beschadigung und/oder eine Fehlfunktion des
Gerates oder anderer Sachwerte zur Folge haben kdnnen.

A WARNUNG!

Das Signalwort "WARNUNG" zusammen mit dem allgemeinen Gefahrensymbol kennzeichnet
Sicherheits- und Gefahrenhinweise in dieser Betriebsanleitung, deren Missachtung Verletzungen
von Personen zur Folge haben kénnen.

A GEFAHR!

Das Signalwort"GEFAHR" zusammen mit dem allgemeinen Gefahrensymbol kennzeichnet Sicherheits-
und Gefahrenhinweise in dieser Betriebsanleitung, deren Missachtung schwere Verletzungen ein-
schliesslich des Tods von Personen zur Folge haben kénnen.

Aufbewahrung

Die Betriebsanleitung ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, wo sie jederzeit zur Hand ist. Falls das
Befeuchtersystem den Besitzer wechselt, ist die Betriebsanleitung dem neuen Betreiber zu tGibergeben.

Bei Verlust der Betriebsanleitung wenden Sie sich bitte an Ihren Condair-Vertreter.

Sprachversionen

Diese Betriebsanleitung ist in verschiedenen Sprachen erhaltlich. Nehmen Sie diesbezliglich bitte mit
Ihrem Condair-Vertreter Kontakt auf.
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2 Zu lhrer Sicherheit

Allgemeines

Jede Person, die mit Arbeiten am Befeuchtungssystem Condair DL beauftragt ist, muss die Monta-
geanleitung und die Betriebsanleitung zum Condair DL vor Beginn der Arbeiten am Gerat gelesen und
verstanden haben.

Die Kenntnis des Inhalts der Montageanleitung und der Betriebsanleitung ist eine Grundvoraussetzung,
das Personal vor Gefahren zu schutzen, fehlerhafte Bedienung zu vermeiden und somit das Befeuch-
tungssystem Condair DL sicher und sachgerecht zu betreiben.

Alle an den Komponenten des Befeuchtungssystems Condair DL angebrachten Piktogramme, Schilder
und Beschriftungen sind zu beachten und in gut lesbarem Zustand zu halten.

Personalqualifikation

Samtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Arbeiten dirfen nur durch ausgebildetes und
ausreichend qualifiziertes sowie vom Betreiber autorisiertes Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Eingriffe dartber hinaus dirfen aus Sicherheits- und Gewahrleistungsgrinden nur durch autorisiertes
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Es wird vorausgesetzt, dass alle Personen, die mit Arbeiten am Befeuchtungssystem Condair DL betraut
sind, die Vorschriften tber Arbeitssicherheit und Unfallverhitung kennen und einhalten.

Das Befeuchtungssystem Condair DL ist nicht daftir bestimmt durch Personen (einschliesslich Kinder),
mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine fir ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen wie das System zu benutzen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Befeuchtungssystem
Condair DL spielen.

Bestimmungsgemasse Verwendung

Das Befeuchtungssystem Condair DL ist ausschliesslich zur Luftbefeuchtung in einem Liiftungsge-
rat oder Luftkanal innerhalb der spezifizierten Betriebsbedingungen (siehe Kapitel 9.1) bestimmt.
Jeder andere Einsatz ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers gilt als nicht bestimmungsgemass
und kann dazu fihren, dass das Befeuchtungssystem Condair DL gefahrbringend wird.

Zur bestimmungsgemassen Verwendung gehéren auch die Beachtung aller Informationen in dieser
Anleitung (insbesondere aller Sicherheits- und Gefahrenhinweise).
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Gefahren, die vom Befeuchtungssystem Condair DL ausgehen konnen

GEFAHR!
Stromschlaggefahr

Die Steuereinheit des Condair DL und der Pumpenmotor in der Zentraleinheit (falls vorhanden)
arbeiten mit Netzspannung. Bei geodffneter Steuereinheit/Zentraleinheit konnen stromfiihrende
Teile beriihrt werden. Die Beriihrung stromfiihrender Teile kann zu schweren Verletzungen oder
zum Tod fiihren.

Daher: Vor Beginn von Arbeiten an den Komponenten des Condair DL, das System gemass Kapitel
4.5 ausser Betrieb setzen und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern.

Wichtig! Der Frequenzumrichter in der Steuereinheit von Systemen mit Druckerh6hungspumpe
enthalt Kondensatoren. Diese kdnnen nach Ausschalten der Steuereinheit noch eine bestimmte
Zeit mit einer gefahrlichen Spannung geladen bleiben. Deshalb muss nach der Trennung der
Spannungsversorgung mindestens 10 Minuten gewartet werden. Priifen Sie anschliessend, ob
die entsprechenden Anschliisse am Frequenzumrichter und am Pumpenmotor spannungsfrei
sind, bevor Sie mit Arbeiten an diesen Komponenten beginnen!

GEFAHR!
Gesundheitsgefahrdung durch ungeniigende Hygiene

Unsachgemaiss betriebene oder schlecht gewartete adiabatische Luftbefeuchtungssysteme
konnen die Gesundheit gefahrden. Bei unsachgemassem Betrieb oder ungeniigender Wartung
konnen sich im Wassersystem und im Bereich der Befeuchtereinheit des Befeuchtungssystems
Condair DL krankmachende Keime (wie zum Beispiel Legionellen, die die Legionarskrankheit
versursachen) vermehren und in die Umgebungsluft gelangen.

Daher: Das Befeuchtungssystem Condair DL muss zwingend wie in dieser Anleitung beschrieben,
betrieben und gewartet werden.

GEFAHR!
Verletzungsgefahr

Komponenten, die wahrend Arbeiten am Condair DL herunterfallen, konnen ernsthafte Verlet-
zungen verursachen.

Daher: Tragen Sie deshalb bei Arbeiten am Condair DL immer einen Schutzhelm!

WARNUNG!
Verletzungsgefahr

Die Keramikplatten der Nachverdunstereinheit sind porés und haben teilweise scharfe Spitzen,
an denen Sie sich die Hande oder durch absplitternde Keramikteile die Augen verletzen konnen.

Daher: Tragen Sie deshalb beim Einbau der Keramikplattenimmer Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
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Vermeidung von gefédhrlichen Betriebssituationen

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser und hygienischer Betrieb nicht mehr méglich ist, so

ist das Befeuchtungssystem Condair DL gemass Kapitel 4.5 umgehend ausser Betrieb zu setzen und

gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern. Dies kann unter folgenden Umstanden der Fall sein:

— wenn Komponenten des Befeuchtungssystems Condair DL nicht ordnungsgemass positioniert,
arretiert und abgedichtet sind.

— wenn das Befeuchtungssystem Condair DL beschadigt ist.

— wenn das Befeuchtungssystem Condair DL nicht mehr korrekt arbeitet.

— wenn AnschlUsse oder Leitungen undicht sind.

— wenn elektrische Installationen beschadigt sind.

Alle mit Arbeiten am Befeuchtungssystem Condair DL betrauten Personen sind verpflichtet, Verande-
rungen am Gerat, welche die Sicherheit beeintrachtigen, umgehend der verantwortlichen Stelle des
Betreibers zu melden.

Unzuldssige Geratemodifikationen

Ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers diirfen am Befeuchtungssystem Condair DL keine An-
oder Umbauten vorgenommen werden.

Fir den Austausch defekter Geratekomponenten ausschliesslich Original Zubehor- und Ersatzteile
von Ihrem Condair-Vertreter verwenden.
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3 Produktubersicht

3.1 Modelliibersicht

Das Befeuchtungssystem Condair DL ist in zwei Basismodellen Typ A (mit Druckerh6hungspumpe) und
Typ B (ohne Druckerhéhungspumpe) fiir unterschiedliche Abmessungen des Liftungsgerats erhaltlich.

Typ A

(mit Druckerhéhungspumpe)

Condair DL .

(ohne Druckerhéhungspumpe)

Typ B

Innenbreite Luftungsgerat "W"

450 mm ... 8400 mm "

Innenhéhe Liftungsgerat "H"

450 mm ... 4000 mm "

Befeuchtungsleistung

5 ... 1000 kg/h (I/h)

5 ... 1000 kg/h (I/h) "

" Grossere Anlagen auf Anfrage

Beide Basismodelle lassen sich durch verschiedene Optionen in |hrer Funktion erweitern. Zudem sind

verschiedene Zubehorteile verfligbar.

3.2 Kennzeichnung des Geratemodells / Welches Modell haben Sie

Die Kennzeichnung des Produktes sowie die wichtigsten Geratedaten finden sich auf den Typenschildern,
die auf der rechten Seite an der Steuereinheit und der Zentraleinheit angebracht sind. Detaillierte Infor-
mationen zum Typenschild und zum Typenschlissel finden Sie in der Montageanleitung zum Condair DL.
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3.3 Prinzipieller Aufbau des Befeuchtungssystems Condair DL
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1  Steuereinheit 19 Externer Wasserfilter 5 um (empfohlen, Option oder
2  Treiberplatine bauseitig)
3 Integrated Controller (Steuerplatine mit Touchscreen) 20 Externe Leitungsspllung (Option)
4 Frequenzumrichter fir Druckerhéhungspumpe (Typ A) 21 Entleerventil Wasserzuleitung (bauseitig)
5  <Ein/Aus>-Schalter Steuereinheit 22 Prufhahn abflammbar (bauseitig)
6  Spannungsversorgung lber Netztrennschalter 23 Ablauftrichter mit Siphon (bauseitig)
7  Spannungsversorgung Motor Druckerhhungspumpe 24 Absperrhahn Druckluftzufuhr (bauseitig)
8 Kabelbdume Sensoren und Ventile 25 Ventilblock mit Spriihventilen Y5-Y9 und Spiilventil Y10
9  Option Sterilfilter mit Druckschalter PS2 (Typ A) 26 Wasserstrahlpumpe (Spriihkreisentleerung)
oder Option Sterilfilter ohne Druckschalter PS2 (Typ B) 27 Spulablauf mit Siphon (bauseitig)
10 Druckerhéhungspumpe (Typ A) 28 Wasserwanne oder Bodenablauf mit Siphon (bauseitig)
11 Einlassventil Y1 29 Ablaufe Luftungsgerat mit Siphon (bauseitig)
12 Drucksensor Eingangsdruck PS4 30 Luftfilter min. ISO ePM1 60% (F7/EU7) (bauseitig)
13 Silberionisierung A3 31 Zerstauberdiisen
14 Leitfahigkeitssensor Lf1 32 Nachverdunsterelemente (porése Keramik)
15 Luftspllung (Option) 33 Feuchtefiihler (bauseitig)
16 Drucksensor Dusendruck PS5 (bei Anlagen Typ B ohne 34 Temperatur- und Feuchteflhler (bauseitig)
Option Sterilfilter nicht vorhanden) 35 Externer Stetigregler (bauseitig, z.B. Enthalpieregler)
17 Zentraleinheit 36 Luftungsgerat

18 Absperrventil UO-Wasserzulauf (bauseitig)

Abb. 1: Prinzipschema Befeuchtungssystem Condair DL
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3.4 Funktionsbeschreibung

Von der Umkehrosmoseanlage (UO-Anlage) gelangt das vollentsalzte Wasser (auch VE-Wasser oder
Permeat genannt) Uber ein Absperrventil (18, bauseitig) und einen Wasserfilter mit einer Maschenweite
von 5 um (19, empfohlen, Option oder bauseitig) zur Zentraleinheit (17).

In der Zentraleinheit wird das VE-Wasser Uber das Einlassventil Y1 (11), den Leitfahigkeitssensor Lf1
(14), die Silberionisierung zur Entkeimung des Wassers (13) und den optionalen Sterilfilter (9) zum
Ventilblock (25) mit den Sprihventilen und dem Spulventil Y10 gefihrt.

Beim Typ Aistin der Zentraleinheit eine Druckerh6hungspumpe (10) eingebaut (geregelt Uber Frequenz-
umrichter), mit welcher der Wasserdruck ab einer bestimmten Anforderung auf einen Betriebsdruck von
ca. 7-7,5 bar Fliessdruck erhdht wird.

Bei Feuchteanforderung 6ffnen sich, abhangig von der geforderten Leistung:

— eines oder zwei Sprihventile (bei 2 Sprihkreisen: Y5-Y6), oder

— eines, zwei oder alle drei Spruhventile (bei 3 Spruhkreisen: Y5-Y7) oder

— eines, zwei oder alle vier Spruhventile (bei 3 Spruhkreisen mit Doppelstufe: Y5-Y7+Y9) oder

— eines, zwei, drei oder alle vier Sprihventile (bei 4 Sprihkreisen: Y5-Y8) oder

— eines, zwei, drei oder alle funf Sprihventile (bei 4 Spriihkreisen mit Doppelstufe: Y5-Y8+Y9) oder

— eines, zwei, drei, vier oder alle funf Sprihventile (bei 5 Sprihkreisen: Y5-Y9).

— eines, zwei, drei, vier oder alle sechs Sprihventile (bei 5 Sprihkreisen mit Doppelstufe: Y5-Y9 +
Y9.1).

Das Wasser stromt anschliessend zu den entsprechenden Zerstauberdiisen (31) und wird dort in feine
Tropfen zerstaubt. Die vorbeistromende Luft absorbiert die Tropfen und wird dadurch befeuchtet. Nicht
absorbierte Tropfen werden in den Nachverdunsterelementen (32) zurtickgehalten. Dadurch wird die
durch die Nachverdunsterelemente stromende Luft nachbefeuchtet. Uberschiissiges Wasser fliesst in
den Nachverdunsterelementen nach unten und wird Uber den Abfluss in der Wasserwanne mit Siphon
(29) in einen offenen Ablauftrichter der gebaudeseitigen Abwasserleitung geleitet.

Steuerung
Die Steuerung der Anlage erfolgt Uber einen externen Regler (empfohlen Enthalpieregler) oder den in
der Steuereinheit integrierten P/PI-Regler.

Bei Anlagen:

— mit 2 Spruhkreisen erfolgt die Regelung 3-stufig,

— mit 3 Spruhkreisen (mit oder ohne Doppelstufe) erfolgt die Regelung 7-stufig,
— mit 4 Sprihkreisen (mit oder ohne Doppelstufe) erfolgt die Regelung 15-stufig,
— mit 5 Sprihkreisen (mit oder ohne Doppelstufe) erfolgt die Regelung 31-stufig

Beim Typ Awird ab ca. 60-70 % Anforderung (Einschaltpunkt abhangig vom Eingangsdruck) die Drucker-
héhungspumpe zugeschaltet und die Leistung Gber die Drehzahl stufenlos bis 100% Anforderung geregelt.
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Uberwachung

Der Eingangsdruck und der Dusendruck werden mit den analogen Drucksensoren "PS4" und "PS5"
Uberwacht. Bei Anlagen Typ B (ohne Druckerhéhungspumpe) ohne optionalen Sterilfilter entspricht der
Dusendruck dem Eingangsdruck, dadurch entfallt Drucksensor "PS5".

Der Druck nach dem optionalen Sterilfilter wird bei Anlagen Typ A (mit Druckerhéhungspumpe) mit dem
Druckschalter "PS2" iiberwacht und bei Anlagen Typ B (ohne Druckerhéhungspumpe) mit dem Druck-
sensor "PS5", da der Druck nach dem Sterilfilter dem Disendruck entspricht.

Die Leitfahigkeitdes VE-Wassers wird laufend Giberwacht. Wird die zulassige Leitfahigkeit (max. 15 uS/cm)
des VE-Wassers Uberschritten, 6ffnet das Spulventil Y10 am Ventilblock (25) und das VE-Wassersystem
wird so lange gespllt, bis die zulassige Leitfahigkeit wieder erreicht ist.

Wird die zulassige Leitfahigkeit in einer bestimmten Zeit nicht erreicht, erscheint eine entsprechende
Fehlermeldung oder die Befeuchtung wird ausgeschaltet (Leitfahigkeit >100 uS/cm).

Hygienefunktion/Spiilung

Um stehendes Wasser zu verhindern, wird jeder Sprihkreis, der nicht aktiv ist, automatisch Giber das ent-
sprechende Sprihventil entleert (die Sprihventile sind im stromlosen Zustand mitdem Ablauf verbunden).

Nach 1 Stunde ohne Befeuchtung 6ffnet das Spulventil um die Anlage zu entleeren.

Wird die Leitfahigkeit in der Zulaufleitung Uberschritten oder bleibt das Befeuchtungssystem langer als
23 Stunden ohne Anforderung, wird das Spulventil Y10 gedffnet und die VE-Wasserzuleitung, sowie
die Leitungen in der Zentraleinheit eine bestimmte Zeit mit frischem VE-Wasser gespult. Wahrend der
Spullung wird zusatzlich Gber die eingebaute Wasserstrahlpumpe (26) allfélliges Restwasser aus den
Spruhkreisleitungen abgesaugt und ber einen offenen Ablauftrichter mit Siphon (27) zur gebaudesei-
tigen Abwasserleitung geleitet.
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3.5 Hydraulikdiagramm
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Ventilblock (Spriihventile Y5-Y9, Spilventil Y10)

Wasserstrahlpumpe
Ablauf I

3 Sprihkreise: Y5, Y6 und Y7 (7-stufig) \[f]
3 Spriihkreise mit Doppelstufe: Y5, Y6, Y7 und Y9 (7-stufig)

4 Spruhkreise: Y5, Y6, Y7 und Y8 (15-stufig)

4 Sprihkreise mit Doppelstufe: Y5, Y6, Y7, Y8 und Y9 (15-stufig)

Abb. 2: Hydraulikdiagramm Befeuchtungssystem Condair DL (Abbildung zeigt 15-stufige Regelung)
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3.6

Systemibersicht Condair DL

» a B~ ON -

~

© o

Vi

/////é/ VU

Netztrennschalter Spannungsversorgung

Steuereinheit

Zentraleinheit

Ventil Luftsplilung (Option)

Ventil externe Leitungsspuilung (Option) - Steckkupplung
212 mm oder 1/2" Aussengewindeadapter (mitgeliefert)
Manometer (empfohlen, bauseitig)

Externer Wasserfilter 5 um

(empfohlen, Option oder bauseitig)

Absperrventil Wasserzulauf (zwingend, bauseitig)
Entleerventil Wasserzuleitung (empfohlen, bauseitig)

Abb. 3: Systemlibersicht Condair DL
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14
15
16
17
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il
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Prifhahn abflammbar (empfohlen, bauseitig)
Offener Trichter mit Siphon (bauseitig)
Wasserablaufanschluss - Steckkupplung 210 mm
oder 1/2" Aussengewindeadapter (mitgeliefert)
Wasserzulaufanschluss - Steckkupplung 12 mm
oder 1/2" Aussengewindeadapter (mitgeliefert)
Wanddurchfiihrungen Spriihkreise (28/10 mm)
Gitter mit Zerstauberdisen
Nachverdunstereinheit

Feuchteregler (z.B. Enthalpieregler) oder Feuchtefiihler
(bauseitig)

Produktibersicht | 15



3.7

Ubersicht Befeuchtereinheit Condair DL

A ODN -

Tragkonstruktion Diseneinheit

Zerstauberdiisen

Seitliche Abdichtbleche
Obere Abdichtbleche

/A

.

[ 171
1117
i 7
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/7

7 /./’1 %

7

/

Abb. 4: Ubersicht Befeuchtereinheit Condair DL
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3.8 Ubersicht Steuereinheit Condair DL

f 11

N

1 Frequenzumrichter 9  Smartcard
2 Leckiberwachung (Option) 10 Stutzbatterie (CR 2032, 3V)
3  Betriebs- und Stérungsfernmeldeplatine 11 Integrated Controller (Steuerplatine mit Touchscreen)
4  Treiberplatine 12 RJ45-Anschluss Ethernet-Schnittstelle
5  Platine Ag-lonisierung 13 USB-Anschluss
6  Platine Leitfahigkeitsiberwachung 14  Anschlussklemmen Spannungsversorgung
7 1oT Mobil Modul 15 Klappferrit Spannungsversorgung
8 Gateway-Platine (Option LonWorks, BACnet IP oder
BACnet MS/TP)

Abb. 5: Ubersicht Steuereinheit Condair DL (ohne Verkabelung)
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3.9 Ubersicht Zentraleinheit Condair DL

\

=A

5

[y

N g

1 Wasserablaufanschluss - Steckkupplung 10 mm 11 Druckschalter PS2 (nur Typ A mit Sterilfilter)
oder 1/2" Aussengewinde-Adapter (mitgeliefert) 12 Ruckschlagventil (nur Typ A)
2 Einlassventil 13 Spdlventil Y10
3 Wasserzulaufanschluss - Steckkupplung @12 mm 14 Drucksensor PS5
oder 1/2" Aussengewinde-Adapter (mitgeliefert) 15 Spriihventil Y5
4 Anschluss Spruhkreis 1 (Y5) 16 Sprihventil Y6
5  Anschluss Sprihkreis 2 (Y6) 17 Sprihventil Y7
6  Anschluss Sprihkreis 3 (Y7+Y9) 18 Spriihventil Y8
7  Anschluss Sprihkreis 4 (Y8+Y9) 19 Wasserstrahlpumpe
8  Silberpatrone 20 Drucksensor PS4
9  DruckerhShungspumpe (nur Typ A) 21 Manometer Eingangsdruck
10 Sterilfilter (Option)

Abb. 6: Ubersicht Zentraleinheit Condair DL
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4 Betrieb

Das Befeuchtungssystem Condair DL darf nur von Personen in Betrieb genommen und betrieben werden,
welche mitdem Befeuchtungssystem Condair DL vertraut und fir diese Arbeit ausreichend qualifiziert sind.
Die Sicherstellung einer entsprechenden Personalqualifikation obliegt der Verantwortung des Betreibers.

4.1 Erste Inbetriebnahme

Die erste Inbetriebnahme ist in jedem Falle durch einen Servicetechniker lhres Condair-Vertreters oder
einen geschulten und fiir diese Arbeit autorisierten Servicetechniker des Kunden vorzunehmen. Auf eine
detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahmearbeiten wird deshalb verzichtet.

Bei der ersten Inbetriebnahme werden durch den Servicetechniker folgende Arbeiten in der aufgefihrten
Reihenfolge durchgefihrt:

+ Uberprifung der Befeuchtereinheit, der Steuereinheit und der Zentraleinheit auf korrekte Montage.
+  Uberpriifung der Elektroinstallation.

+  Uberpriifung der Wasserinstallation.

+  Spilen der Wasserzuleitung und Uberpriifung der Wasserqualitat.

+  Uberpriifung der Drehrichtung der Druckerhéhungspumpe inkl. Einstellung der Pumpendrehzahl.

* Prifen, ob die Spriihkreise an die richtigen Sprihventile angeschlossen sind und alle Zerstauber-
dusen korrekt sprihen.

» Konfiguration der Steuerung bzw. des Befeuchtungssystems Condair DL.
*  Durchfuhren von Testlaufen.

» Ausflillen des Inbetriebsetzungsprotokolls.
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4.2
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Anzeige- und Bedienelemente

AR

Abb. 7: Anzeige- und Bedienelemente

Status LED

— leuchtet griin: Condair DL befeuchtet

—  blinkt griin: Condair DL in Bereitschaft

—  leuchtetorange: Warnung stehtan oder Service
fallig

— leuchtet rot: Fehler steht an

Touchscreen

Externer Netztrennschalter

Hinweis: Der Netztrennschalter wird mitgeliefert
und muss zwingend mit einem maximalen Abstand
von 1 m zur Steuereinheit in der Netzzuleitung
eingebaut sein!

<Ein/Aus>-Schalter (auf der rechten Seite der
Steuereinheit)

Hinweis: Mit diesem Schalter schalten Sie die
Steuereinheit ein und aus. Bei ausgeschalteter
Steuereinheit sind sdmtliche Funktionen (inkl. Hygi-
enefunktionen) des Befeuchtungssystems Condair
DL deaktiviert (untenstehenden Gefahrenhinweis
beachten).

GEFAHR!
Stromschlaggefahr!

Da auch nach dem Ausschalten der Steuereinheit Giber den <Ein/Aus>-Schalter im Inneren der Steu-
ereinheit immer noch Spannung anliegt, muss vor dem Offnen der Steuereinheit, die Spannungsver-
sorgung zur Steuereinheit liber den externen Netztrennschalter ausgeschaltet werden.
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4.3 Wiederinbetriebnahme nach Betriebsunterbrechung

Nachfolgend ist das Vorgehen fur die Wiederinbetriebnahme nach einer Betriebsunterbrechung (z.B.
nach der Wartung des Systems) beschrieben. Es wird vorausgesetzt, dass die erste Inbetriebnahme
durch den Servicetechniker Ihres Condair-Vertreters ordnungsgemass durchgefiihrt und das System
korrekt konfiguriert wurde. Um das Befeuchtungssystem Condair DL in Betrieb zu nehmen, gehen Sie
wie folgt vor:

1. Systemkomponenten und Installationen auf Beschadigungen prifen.

A GEFAHR!

Beschadigte Befeuchtungssysteme oder Befeuchtungssysteme mit beschadigten Installationen
kénnen das Leben von Personen gefahrden oder zu schwerwiegenden Sachschaden fiihren.
Beschadigte Befeuchtungssysteme oder Befeuchtungssysteme mit beschadigten Instal-
lationen nie in Betrieb nehmen.

2. Kontrollieren, ob die Keramikplatten der Nachverdunstereinheit korrekt positioniert und richtig ab-
gedichtet sind.

A WARNUNG!

Eine undichte Nachverdunstereinheit kann zu schwerwiegenden Sachschaden flhren.
Befeuchtungssystem nur in Betrieb nehmen, wenn die Keramikplatten der Nachverduns-
tereinheit korrekt positioniert und richtig abgedichtet sind.

Netztrennschalterin der Netzzuleitung (Spannungsversorgung zur Steuereinheit) auf "Ein" stellen.
Absperrventil in der Wasserzuleitung 6ffnen, falls geschlossen.

Den <Ein/Aus> Schalter an der Steuereinheit auf "Ein" stellen und Steuereinheit falls nétig Uber
den externen Freigabekontakt aktivieren.

6. Falls das Befeuchtungssystem Condair DL langer als 48 Stunden vom Stromnetz getrennt war,
erscheint die Warnmeldung W50 "Betriebsausfall". Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

« Schalten Sie die Steuereinheit Uber den <Ein/Aus>-Schalter wieder aus.

« Schliessen Sie das Absperrventil in der VE-Wasserzuleitung.

* Trennen Sie die VE-Wasserzuleitung vom Anschluss an der Zentraleinheit.

» Fihren Sie das offene Ende der VE-Wasserzuleitung in einen gebaudeseitigen, offenen Ablauf.

+ Offnen Sie das Absperrventil in der VE-Wasserzuleitung und splilen Sie die Zulaufleitung fiir
mindestens 5 Minuten. Schliessen Sie das Absperrventil wieder, schliessen Sie die VE-Wasser-
zuleitung wieder am Zulaufanschluss der Zentraleinheit an und 6ffnen Sie das Absperrventil.

¢ Schalten Sie die Steuereinheit Gber den <Ein/Aus>-Schalter wieder ein.

Hinweis: Nach dem Einschalten der Steuereinheit erscheint die Warnmeldung W50 "Betriebsausfall”
erneut. Nach 5 Minuten fuhrt der Condair DL automatisch eine Spllung des Wassersystems durch
und geht anschliessend in den Normalbetrieb. Die Meldung wird zurtickgesetzt.

7. Falls der Sterilfilter ersetzt wurde, entliften Sie den Sterilfilter wie in Kapitel 6.6 beschrieben.
Das Befeuchtungssystem Condair DL befindet sich anschliessend im Normalbetrieb und der Home-

Bildschirm wird angezeigt.
Hinweis: Weiterflihrende Hinweise zur Bedienung der Steuersoftware finden sich in Kapitel 5.
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4.4 Hinweise zum Betrieb
441 Wichtige Hinweise zum Betrieb

— Aus Hygienegrinden wird im Bereitschaftsbetrieb alle 23 Stunden das Spulventil fir ca. 300 Se-
kunden geo6ffnet und damit die Wasserleitungen gesplilt.

— Bei einer Befeuchtungsanforderung ab ca. 14 % (bei 3 Spruhkreisen) bzw. ab ca. 7 % (bei 4 Sprih-
kreisen) wird die Befeuchtung aktiviert.
4.4.2 Betriebs- und Storungsfernmeldung

Uber die Relais auf der Betriebs- und Stérungsfernmeldeplatine werden folgende Fehler- und Geréte-
zustande signalisiert:

Aktiviertes Wann?

Fernanzeigerelais

"Error" (Stérung) Eine Storung liegt vor, ein Weiterbetrieb ist nicht mehr oder nur noch eine begrenzte
Zeit moglich.

"Service" (Wartung) Einer der Wartungszahler ist abgelaufen. Die entsprechende Wartung muss ausgefiihrt
werden.

"Running" (Befeuchtet) Anforderung vorhanden/Befeuchtung

"Unit on" (Eingeschaltet) Befeuchtungssystem ist eingeschaltet und unter Spannung

"Furnace" (Ofen) Nicht unterstutzt!

4.4.3 Kontrollen wahrend des Betriebes

Wahrend des Betriebes ist das Befeuchtungssystem Condair DL regelmassig zu kontrollieren. Kontrol-
lieren Sie dabei:

* Die Wasserinstallation auf Lecks.
* Die Komponenten des Befeuchtungssystems auf korrekte Befestigung und auf Beschadigungen.
» Die Elektrische Installation auf Beschadigungen.

» Die Anzeige der Steuereinheit auf allfallige Wartungs- oder Stérungsanzeigen.

Falls Sie Unregelmassigkeiten (z.B. Lecks, Anzeige einer Stérung) oder beschadigte Komponenten
feststellen, ist das Befeuchtungssystem Condair DL wie in Kapitel 4.5 beschrieben, ausser Betrieb neh-
men und die entsprechende Stérung zu beheben oder die defekte Komponente durch einen geschulten
Spezialisten oder einen Servicetechniker Ihres Condair Partners zu ersetzen.
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4.4.4 Spiulung des internen Wassersystems durchfiihren

Hinweis: Bei einer aktiven Fehlermeldung kann keine Spiilung des internen Wassersystems durchge-
fuhrt werden.

Um eine Spulung des internen Wassersystems durchzufiihren, gehen Sie wie folgt vor:

18:04 18:04 18:04
DL 01.09.2021 DL 01.09.2021 01.09.2021

Manuelle Funktionen Manuelle Funktionen @ Spulen

*I

1. Drucken Sie im Home-Bildschirm (1) auf die Schaltflaiche <Manuelle Funktionen>.

2. Das Untermeni "Manuelle Funktionen" (2) erscheint. Driicken Sie hier auf die Schaltflache <Spii-
len>.

3. Das Bestatigungsfenster fur die Spilung (3) erscheint. Driicken Sie hier auf die Schaltflaiche <Fort-
fahren>, um die Spllung zu starten.
Hinweis: Ein allfallig laufender Befeuchtungsvorgang wird unterbrochen. Falls lhr System mit der
optionalen externen Leitungsspulung ausgerustet ist, 6ffnet zuerst das externe Spuilventil Y4 und die
Wasserzuleitung wird fiir eine bestimmte Zeit gespult. Anschliessend 6ffnet das Einlassventil Y1 und
das Wassersystem der Zentraleinheit wird iber das Spiilventil Y10 (normal offen) gespult. Falls lhr
System mit der optionalen Luftspiilung ausgertistet ist, 6ffnet zum Schluss das externe Luftspulventil
Y3, und die Sprihkreise werden nacheinander ausgeblasen (nur falls keine Anforderung vorhanden
ist und die Sicherheitskette und der externe Freigabekontakt geschlossen sind).

4. Die Spulfortschrittsanzeige (4) erscheint und zeigt den Stand der Spulung an. Nach Ablauf der
Spullung wird der Home-Bildschirm angezeigt.

Um den Spulvorgang abzubrechen, driicken Sie in der Spulfortschrittsanzeige auf die Schaltflache
<Abbr.>. Der Spiulvorgang wird automatisch gestoppt und der Home-Bildschirm wird angezeigt.
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4.4.5
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Spilung der Keramikplatten durchfiihren

Die Keramikspulfunktion ist nur zuganglich, wenn die Keramikspulfunktion in der Steuersoftware aktiviert
ist (siehe Kapitel 5.3.3.5).

A VORSICHT!

Die Keramikspulung verspriht tber die Dusen Wasser auf die Keramikplatten, ahnlich wie wenn 100%
Anforderung ansteht. Bei Systemen mit Druckerh6hungspumpe schaltet diese ebenfalls ein.

Die Keramiksptuilung muss vom Betreiber Uberwacht werden, da die Feuchtigkeit den gewlinschten
Sollwert deutlich Uberschreiten kann. Eine Uberséattigung der Keramikplatten ist wahrscheinlich.

Nach abgeschlossener Spilung muss allfalliges Wasser hinter den Keramikplatten entfernt werden,
falls dieses dort nicht ablaufen kann.

Hinweis: Bei einer aktiven Fehlermeldung kann keine Spulung der Keramikplatten durchgefihrt werden.

Um eine Spulung der Keramikplatten durchzuflihren, gehen Sie wie folgt vor:

18:04

18:04 18:04
DL 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021

_ Manuelle Funktionen Manuelle Funktionen @ Keramikspilung

Im Gange
Keramikspilung [ |

60 %

Dricken Sie im Home-Bildschirm (1) auf die Schaltflaiche <Manuelle Funktionen>.

—_

2. Das Unterment "Manuelle Funktionen" (2) erscheint. Driicken Sie hier auf die Schaltflache <Kera-
mikspulung>.

3. Das Bestatigungsfenster fiir die Keramikspulung (3) erscheint. Driicken Sie hier auf die Schaltflache
<Fortfahren>, um die Keramikspulung zu starten.
Hinweis: Wenn die Keramikspulung gestartet wird, 6ffnen alle Sprihventile fur die eingestellte
Sprihzeit (siehe Kapitel 5.3.3.5) und spriihen Wasser auf die Keramikelemente wie bei einer 100%
Anforderung. BeiAnlagen mit einer Druckerh6hungspumpe wird zusatzlich die Druckerhdhungspumpe
mit dem eingestellten Druck aktiviert (siehe Kapitel 5.3.3.5).

4. Die Spulfortschrittsanzeige (4) erscheint und zeigt den Stand der Keramikspilung an. Nach Ablauf
der Keramikspulung wird der Home-Bildschirm angezeigt.

Um den Spilvorgang abzubrechen, driicken Sie in der Spulfortschrittsanzeige auf die Schaltflache
<Abbr.>. Der Spilvorgang wird automatisch gestoppt und der Home-Bildschirm wird angezeigt.
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4.5 Ausserbetriebnahme

Um das Befeuchtungssystem Condair DL z.B fur Wartungsarbeiten ausser Betrieb zu nehmen, gehen
Sie wie folgt vor:

1. Absperrventil in der Wasserzuleitung schliessen.

2. Den <Ein/Aus>-Schalter an der Steuereinheit auf "Aus" stellen und falls nétig Steuereinheit Uber
den externen Freigabekontakt deaktivieren.

3. Steuereinheit vom Stromnetz trennen: Netztrennschalter in der Netzzuleitung auf "Aus" stellen
und Schalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.

GEFAHR!
Stromschlaggefahr

Wichtig! Der Frequenzumrichter in der Steuereinheit von Systemen mit Druckerh6hungs-
pumpe enthélt Kondensatoren. Diese konnen nach Ausschalten der Steuereinheit noch eine
bestimmte Zeit mit einer gefdhrlichen Spannung geladen bleiben. Deshalb muss nach der
Trennung der Spannungsversorgung mindestens 10 Minuten gewartet werden. Priifen Sie
anschliessend, ob die entsprechenden Anschliisse am Frequenzumrichter und am Pum-
penmotor spannungsfrei sind, bevor Sie mit Arbeiten an diesen Komponenten beginnen!

4. Hygiene! Lassen Sie den Ventilator der Liiftungsanlage solange nachlaufen, bis die Befeuch-
tereinheit trocken ist.

5. Falls Sie Wartungsarbeiten an der Befeuchtereinheit durchfihren méchten, schalten Sie die LUf-
tungsanlage aus und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

Wichtige Hinweise bei ldangeren Ausserbetriebnahmen

Wichtig! Aus Hygienegrinden empfehlen wir in Perioden ohne Feuchtebedarf die Steuereinheit und
die speisende Umkehrosmoseanlage eingeschaltet zu lassen. Dadurch wird das System weiterhin in
regelmassigen Abstanden gespult und damit der Keimbildung entgegengewirkt.

Falls Sie das Befeuchtungssystem Condair DL dennoch fiir langere Zeit ausser Betrieb setzen mussen,
beachten Sie folgende Punkte:

— Hygiene! Entleeren Sie alle Wasserleitungen.
Hinweis: Fur die Entleerung der Wasserzuleitung von der Umkehrosmoseanlage zur Zentraleinheit
beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers der Anlage.

— Bauen Sie den Sterilfilter aus, entleeren Sie das Wasser im Filtergehause, trocknen Sie das Filter-
gehause und installieren Sie eine neue Filterpatrone.

— Entleeren Sie die Silberpatrone.

— Aus Sicherheitsgriinden sollten die Nachverdunsterelemente, auch bei einer langeren Ausserbe-
triebsetzung, in lhrer Betriebsposition belassen werden. Damit wird verhindert, dass bei einem
unbeabsichtigten Start des Befeuchtungssystem Wasser direkt in das Liftungsgerat zerstaubt wird.
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5 Arbeiten mit der Condair DL Steuersoftware

5.1 Home-Bildschirm

Nach der Inbetriebnahme des Systems und dem automatischen Systemtest befindet sich das System
im Normalbetrieb und der Home-Bildschirm wird angezeigt.

Hinweis: Das Aussehen des Home-Bildschirms ist abhangig vom aktuellen Gerate- und Fehlerstatus und
der Konfiguration der Regelung des Systems. Es kann von der untenstehenden Anzeige abweichen.

Der Home-Bildschirm ist wie folgt aufgebaut:

18:04
DL 01.09.2021

Home

<+— Anzeigefeld Gerate- und Fehlerstatus (siehe Kapitel 5.1.1)

<+— Anzeigefeld Feuchteregelung (siehe Kapitel 5.1.2)

<+— Anzeigefeld Wartung (siehe Kapitel 5.1.3)

A
T— Schaltflache <Meni> (Aufruf Hauptmeni)
Schaltflache <Hilfe> (Aufruf Hilfe)

Schaltflache <Stérungsanzeige> (Aufruf der Liste der aktuellen Stérungen)

Schaltflache <Manuelle Funktionen> (Spulungen ausfiihren)

Schaltflache <Home> (Aufruf Home-Bildschirm)

Abb. 8: Home-Bildschirm
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5.1.1

Anzeigefeld Gerate- und Fehlerstatus

Wenn Sie im Home-Bildschirm auf das Gerate- und Fehlerstatusfeld driicken, erscheint ein Fenster mit
weiteren Angaben zum Gerate- und Fehlerstatus.

DL 01.09.2021

Home

™ — Geratestatus: Zeigt den aktuellen Geratestatus

DL 01.09.2021

— Fehlerstatus: Zeigt den aktuellen Fehlerstatus
an ("Kein Fehler", "Warnung" oder "Fehler").

— Max. Befeuchtungsleistung: Zeigt die maxi-
male Befeuchtungsleistung des Condair DL in
kg/h an.

\ 4

— Aktuelle Befeuchtungsleistung: Zeigt die ak-
tuelle Befeuchtungsleistung des Condair DL in
kg/h an.

R & L4 06 =

Folgende Fehlerstatussymbole kénnen im Geratestatusfeld angezeigt werden:

Fehlerstatussymbol

Beschreibung

N

Der Condair DL funktioniert einwandfrei.

Eine Stoérung mit Status "Warnung" ist aufgetreten.

&

Eine Stérung mit Status "Fehler" ist aufgetreten. Abhangig von der Stérung wird der Betrieb des
Condair DL gestoppt oder er arbeitet eingeschrankt weiter.

Folgende Geratestatusmeldungen kdénnen im Betrieb erscheinen:

Geratestatus Beschreibung

Initialisierung Die Steuerung wird initialisiert.

Gestoppt Das Befeuchtungssystem wurde aufgrund einer Stérung, die einen Weiterbetrieb verunmaég-
licht, gestoppt.

Spult Das Wassersystem wird gesplilt.

Standby Das Befeuchtungssystem hatte langer als 60 Minuten keine Feuchteanforderung mehr. Das
Wassersystem wird vor der nachsten Befeuchtung zuerst automatisch fiir 120 Sekunden gespuilt.

Befeuchtet Das Befeuchtungssystem befeuchtet.

Bereit Das Befeuchtungssystem ist gespult und bereit, um bei einer Feuchteanforderung sofort zu

befeuchten.

Luftspilung

Die optionale Luftspilung wird ausgefiihrt.

Falit

Das Befeuchtungssystem wird aufgrund eines Wassermangels befllt und entliftet.

Leitfahigkeitsspllung

Die Leitfahigkeit der Zulaufwassers ist ausserhalb des zulassigen Bereichs, das Wassersystem
wird fur eine bestimmte Zeit gespiilt.

Ausgeschaltet

Die Befeuchtungsfunktion wurde Uber die Steuerungssoftware ausgeschaltet. Die Hygiene-
funktionen (regelmassige Spulung des Wassersystems) sind weiterhin aktiv.

Fern Aus

Das Befeuchtungssystem wurde Gber den Freigabekontakt (Fernein- und ausschaltung) gestoppt.

Temperaturspllung

Die Wassertemperatur ist zu hoch oder nahe dem Gefrierpunkt. Das Wassersystem wird fiir
eine bestimmte Zeit gesplilt.

Keramikspulung

Die optionale Keramikspulung wird ausgefiihrt.

2603346-D DE 2610
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5.1.2 Anzeigefeld Feuchteregelung

Wenn Sie im Home-Bildschirm auf das Anzeigefeld Feuchteregelung driicken, erscheint abhdngig vom
aktuellen Steuermodus ein Fenster mit weiteren Angaben zur Feuchteregelung (Steuermodus: "Ein/Aus"
oder "Anforderung") oder die Sollwerteingabe (Steuermodus: "rF P" oder "rF PI").

7

Standby

Anforderung

1685 h

Nachste Wartung

v Qe =

Standby

Luftfeuchtigkeit

1685 h

Néchste Wartung

v Qe =

5.1.3 Anzeigefeld Wartung

Bedarf

Quelle
Analog

Steuermodus
Bedarf

Signaltyp Steuerung
0-10V

18:04

3:0:
01.09.2021

Quelle: Zeigt die Quelle des Regelsignals an
("Analog", "Modbus", "BACnet" oder "loT").

Steuermodus: Zeigtden aktuellen Steuermodus
an ("Ein/Aus", "Anforderung", "rF P" oder"rF PI").

Signaltyp Steuerung: Zeigt das verwendete
Regelsignal an.

Hinweis: Diese Einstellung erscheint nur, wenn
der Steuermodus auf "Anforderung" eingestellt
ist.

Sollwert: Einstellung des gewtiinschten Feuch-
tesollwerts in %rF.

Wenn Sie im Home-Bildschirm auf das Anzeigefeld Wartung driicken, erscheint ein Fenster mit weiteren

Angaben zur Wartung.

7

Standby

Anforderung

1685 h

Néachste Wartung

Y QO =

Wartung

Néachste Wartung
1685 h

Nachste Desinfektion
50d

Restl. Ag-lon Kapazitat
0.5 Ah

Betriebsstunden
315h
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Néachste Wartung: Zeigt die verbleibende Zeit
bis zur nachsten Systemwartung in Stunden.

Néachste Desinfektion: Zeigt die verbleibende
Zeit bis zur nachsten Desinfektion in Tagen.
Hinweis: Erscheint nur, wenn die Einstellung
"Desinfektions Timer" in der Serviceebene der
Steuersoftware aktiviert wurde.

Restl. Ag-lon Kapazitit: Zeigt die Restkapa-
zitat der Silberpatrone in Ah bis zum nachsten
Austausch.

Betriebsstunden: Zeigtdie geleisteten Betriebs-
stunden seit der Inbetriebnahme.
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5.2 Informationsfunktionen im Menu "Hilfe"

5.21 Aufruf des Meniis "Hilfe"

Driicken Sie im Home-Bildschirm auf die Schaltflache <Hilfe>. Das Hilfemeni mit den Kontaktdaten
erscheint.

18:04
01.09.2021

Info

v

Standby

Schnellzugriff

Kontaktdaten

Condair Group AG
Anforderung L

1685 h

Nachste Wartung

NS

info@condair.com
www.condairgroup.com

Y 4@ =
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5.2.2 Betriebszustande abfragen im Untermeni "Info"

1504 — Befeuchtermodell: Bezeichnung des Befeuchtermodells.

DL 01.09.2021

— DL Typ: Geratetyp ("Befeuchter"=Befeuchterohne Druckerhdhungspumpe,

"Befeuchter + FU"= Befeuchter mit Druckerhdhungspumpe, "Befeuch-
ter + FU - Aus" (Befeuchter mit deaktivierter Pumpe bzw. FU)).

— RFITyp: Zeigtan, ob die optionale Betriebs- und Stérungsfernmeldeplatine
eingebaut und aktiviert ist ("Ja") oder nicht ("Nein").

— Software Version: Aktuelle Softwareversionen des Integrated Control-
lers ("Gerat FW Version", "FrameWork FW Version" und "Bootloader FW
Version") und der Treiberplatinen ("Treiberplatine", "Lf-Platine", "Ag-lon
Platine" und "RFI Platine").

— Seriennummer: Seriennummer des Befeuchtungssystems.

O BE @IS _ wasserleitfahigkeit: Aktuelle Leitfahigkeit des Zulaufwassers in uS/cm.
Hinweis: Wahrend den periodischen Systemspllungen oder wenn
das System entleert ist, wird die Leitfahigkeit voriibergehend mit
0 uS/cm angezeigt. Warten Sie immer, bis die Anlage befeuchtet, um die
Leitfahigkeit abzulesen!

— Wassertemperatur: Aktuelle Temperatur des Zulaufwassers in °C.
Hinweis: Dieses Infofeld erscheint nur, wenn die Option "Wassertempera-
turiberwachung" eingebaut und in der Serviceebene der Steuersoftware
aktiviert wurde.

— Restl. Ag-lon Kapazitat: Restkapazitat der Silberpatrone in Ah.

— Ag-lon Strom: Aktueller Strom der Silberionisierung in mA.

— Zielstrom Ag-lon: Berechneter Zielstrom fur die Silberionisierung in mA.

— Max. Befeuchtungsleistung: Maximale Befeuchtungsleistung in kg/h.

— Aktuelle Befeuchtungsleistung: Aktuelle Befeuchtungsleistung in kg/h.

— PS2 Druckschalter: Aktueller Status des optionalen Druckschalters PS2
beim Betrieb des Befeuchtersystems Condair DL Typ Amit Sterilfilter (Ein=
Druck vorhanden, Aus= kein Druck vorhanden).

— PS4 Eingangsdruck: Aktueller Druck am Wasserzulauf in bar.

— PS5 Diisendruck: Aktueller Zerstdubungsdruck des Wassers in bar (nur
bei Typ A mit Druckerh6hungspumpe).

— Y1 Einlassventil: Aktueller Betriebsstatus des Einlassventils "Y1".

— Y2 Reserve: keine Funktion.

— Y3 Luftspiilung: Aktueller Betriebsstatus des externen Ventils "Y3" der
optionalen Luftspllung.

— Y4 Ext. Leitungsspiilung: Aktueller Betriebsstatus des externen Ventils
"Y4" der optionalen externen Leitungsspulung.

— Y5 Spriihventil: Aktueller Betriebsstatus des Spriihventils "Y5".

— Y6 Spriihventil: Aktueller Betriebsstatus des Sprihventils "Y6".

Fortsetzung auf
néchster Seite
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— Y7 Spriihventil: Aktueller Betriebsstatus des Spriihventils "Y7".

Y8 Spriihventil
— — Y8 Spriihventil: Aktueller Betriebsstatus des Spriihventils "Y8".
Y9 Spriihventil — Y9 Spriihventil: Aktueller Betriebsstatus des Sprihventils "Y9".
Geschlossen
— Y10 Spiihlventil: Aktueller Betriebsstatus des Spulventils (stromlos offen).
Z;?hf;iﬁﬁve”“‘ — Y11 Zusatzauslassventil: Aktueller Betriebsstatus des optionalen Zu-
satzauslassventils (stromlos offen).
Y11 Zusatzauslassventil Hinweis: Dieses Infofeld erscheint nur, wenn das optionale Zusatzauslass-

Geschlossen

ventil eingebautundinder Serviceebene der Steuersoftware aktiviert wurde.

5.2.3 Schnellzugriff auf Einstellparameter im Untermenu "Schnellzugriff"

Dricken Sie im Menl "Hilfe" auf die Schaltflache <Schnellzugriff>. Geben Sie anschliessend die
Schnellzugriffsnummer des gewlinschten Einstellparameters ein. Diese finden Sie jeweils oben links
im Einstellfenster des entsprechenden Parameters. Bestatigen Sie die Eingabe und der Einstelldialog
fur den entsprechenden Parameter erscheint.

Hinweis: Falls der Parameter Passwort geschuitzt ist, muss nach der Eingabe der Schnellzugriffsnummer
zuerst das Passwort "8808" eingegeben werden, bevor der Einstelldialog des Parameters erscheint.

Schnellzugriffsnummer

18:04
01.09.2021

< Sprache

Info English

Schnellzugriff Deutsch

Kontaktdaten

Francais

Condair Group AG

Italiano
info@condair.com
www.condairgroup.com

Y40 =
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5.3 Konfiguration

5.3.1 Einstellungen und Funktionen im Untermenu "Allgemein"
5.3.1.1 Aufruf des Untermeniis "Allgemein"

Wahlen Sie das Unterment "Allgemein" an, wie untenstehend gezeigt.

Passwort

Menu < Allgemein

: F :
J Allgemein Region

Standby

Wartung Datum & Zeit

Anforderung

Funktionen Backup

Steuerung Passwort Einstellungen

Il
‘\—\}) LiAlliAL Al
O @® = A5 A @ =

1685 h

Néachste Wartung

R % 4@ =

Passwort: "8808"

5.3.1.2 Sprache und Einheitensystem festlegen im Untermenii "Region”

— Sprache: Mit dieser Einstellung legen Sie die Sprache fest.
Werkseinstellung: landerabhangig

Wahimdglichkeit:  verschiedene Sprachen
Sprache

- — Einheiten: Mit dieser Einstellung legen Sie das gewinschte Einheiten-

Einheiten system fest.

S Werkseinstellung: landerabhingig

Wahlmoglichkeit:  Metrisch oder Imperial
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5.3.1.3 Datums- und Uhrzeit-Einstellungen im Untermenii "Datum & Zeit"

Hinweis: Das Datum und die Uhrzeit missen zwingend korrekt eingegeben werden, da diese fiir die
Eintrage in der Fehler- und Wartungsverlaufsliste verwendet werden.

— Datum: Mit dieser Einstellung legen Sie das aktuelle Datum gemass dem
festgelegten Datumsformat fest ("TT.MM.JJJJ" oder "MM/TT/JJJJ").

Werkseinstellung:  01/01/2020
— Zeit: Mit dieser Einstellung legen Sie die aktuelle Uhrzeit gemass dem
festgelegten Uhrzeitformat fest ("24H" oder "12H").
Werkseinstellung: 12:00
— Datumsformat: Mit dieser Einstellung legen Sie das gewinschte Da-
tumsformat fest.
Werkseinstellung: TT.MM.JJJJ
Wahlmoglichkeit:  TT.MM.JJJJ oder MM/TT/JJJJ
— Uhrzeitformat: Mit dieser Einstellung legen Sie das gewinschte Uhrzeit-
R % L4 0O = format fest.
Werkseinstellung: 24H
Wahlmoglichkeit:  24H (Anzeige 13:35) oder
12H (Anzeige: 01:35 PM)

— Zeitumstellung: Mit dieser Einstellung legen Sie die Zeitumstellung
(Sommerzeit/Winterzeit) fest.

18:04
01.09.2021

Datum & Zeit

Werkseinstellung:  Winterzeit
Wahimdglichkeit:  Sommerzeit oder Winterzeit

5.3.1.4 Parametereinstellungen einlesen im Untermenii "Backup”

18:04 — Parameter von USB laden: Mit dieser Funktion kdnnen Sie Parameter-

DL 01.09.2021

einstellungen einlesen, die zuvor auf einem einen FAT32 formatierten
USB-Stick gespeichert wurden. Dazu muss der USB-Stick mit den Para-
metereinstellungen in die USB-Schnittstelle auf dem Integrated Controller
eingesteckt werden. Nach Dricken des Auswahlfeldes erscheint ein Be-
statigungsdialog, in dem Sie die das Laden der Parametereinstellungen
nochmals bestatigen mussen.
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5.3.1.5 Passwortschutz ein-/ausschalten im Untermenii "Passwort Einstellungen”

Passwortschutz: Mit dieser Funktion kdnnen Sie das Hauptmeni mit
dem Benutzerpasswort ("8808") vor unerlaubten Zugriff schiitzen ("Ein")
oder nicht ("Aus").

Werkseinstellung:  Ein
Wahimdglichkeit:  Aus oder Ein

< Passwort Einstellungen

Passwortschutz
Ein

5.3.1.6 Helligkeit des Touchscreens und der LED festlegen im Untermenii "Helligkeit"

W —  Touchscreen: Mit dieser Einstellung legen Sie den gewtinschten Wert
fur die Helligkeit der Anzeige fest.

- Werkseinstellung: 80 %
B Einstellbereich: 15 ... 100 %

< Helligkeit

LED — LED: Mit dieser Einstellung legen Sie den gewlinschten Wert fir die
25% Helligkeit der Status-LED fest.

Werkseinstellung: 25 %
Einstellbereich: 25...100 %
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5.3.2 Einstellungen und Funktionen im Untermenii "Wartung”
5.3.2.1 Aufruf des Untermeniis "Wartung"

Wahlen Sie das Untermenu "Wartung" an, wie untenstehend gezeigt.

18:04
01.09.2021

Passwort MenU Wartung

v

Standby

Allgemein REN

Wartung Update

Anforderung

Funktionen Verlaufe

Steuerung Fehleranalyse

1685 h

Nachste Wartung

% Q0

LICD Nakanlaanac-

RV Q@ =

Passwort: "8808"

5.3.2.2 Riicksetzfunktionen im Untermenii "Reset"

— Ag-lon Reset: Mit dieser Funktion kénnen Sie den Wartungszahler nach

< oot Austausch der Silberpatrone zurlicksetzen. Nach Driicken des Auswahl-
feldes erscheint ein Bestatigungsdialog, in dem Sie die Ricksetzung

Ag-lon Reset nochmals bestatigen missen.
— Fehler/Warnung Reset: Mit dieser Funktion kdnnen Sie anstehende
Fehler/Warnung Reset Fehler/Warnungen nach Behebung der Stérung(en) zurlicksetzen. Nach
Dricken des Auswahlfeldes erscheint ein Bestatigungsdialog, in dem
Reset Einstellungen Sie die Ricksetzung nochmals bestéatigen missen. Der Condair DL fiihrt

anschliessend einen Neustart aus.

— Reset Einstellungen: Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Parameter-
Einstellwerte der Steuersoftware auf die letzten gespeicherten Werte
zurlcksetzen. Nach Dricken des Auswabhlfeldes erscheint ein Bestati-
gungsdialog, in dem Sie die Riicksetzung nochmals bestatigen mussen.
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5.3.2.3 Softwareaktualisierung im Untermeni "Update™

0 W - Update von USB: Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Steuersoftware

aktualisieren. Dabei wird die Software direkt vom USB-Stick herunterge-
laden und danach installiert. Beachten Sie dazu die Hinweise in Kapitel
6.8.

— Update aus der Ferne: Mitdieser Funktion kdnnen Sie die Steuersoftware
aktualisieren. Die Software muss bereits heruntergeladen sein, bevor das
Update gestartet wird. Beachten Sie dazu die Hinweise in Kapitel 6.8.

Update

. I

R &% L 0 =

5.3.2.4 Stoérungs- und Wartungsverlaufe ansehen und exportieren im Untermenu
"Verlaufe"

1804 — Fehler- und Warnungsverlauf: Mit dieser Funktion kdnnen Sie sich die

DL 01.09.2021
Verliure Fehler- und Warnungsverlaufsliste anzeigen lassen.

I

— Wartungsverlauf: Mit dieser Funktion kénnen Sie sich die Wartungsver-
laufsliste anzeigen lassen.

— Fehler- und Warnungsverlauf exportieren: Mit dieser Funktion kdnnen
Sie die Fehler-und Warnungsverlaufsliste auf einem USB-Stick speichern.
Hinweis: Bevor Sie diese Funktion ausfiihren, missen Sie einen FAT32
formatierten USB-Stick in die USB-Schnittelle auf dem Integrated Cont-
roller einstecken.

— Wartungsverlauf exportieren: Mit dieser Funktion kénnen Sie die War-
tungsverlaufsliste auf einem USB-Stick speichern.
Hinweis: Bevor Sie diese Funktion ausfiihren, missen Sie einen FAT32
formatierten USB-Stick in die USB-Schnittelle auf dem Integrated Cont-
roller einstecken.
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5.3.2.5 Fehler-Logdatei erstellen und exportieren im Untermenii "Fehleranalyse"

N W - Fehler Log Definition laden (ab Werk ausgeflhrt): Mit dieser Funktion
kénnen Sie eine von Condair auf USB-Stick erhaltliche "Fehler Log Defi-
nitionsdatei" zur Aufzeichnung von Stérungen in die Steuerung einlesen.
Nach dem Einlesen der "Fehler Log Definitionsdatei" wird im Betrieb eine
Fehler-Logdatei erstellt, sobald ein Fehler auftritt. Diese Datei kann an-
schliessend mit der Funktion "Logdatei exportieren" auf einem USB-Stick
gespeichert werden.
Hinweis: Bevor Sie diese Funktion ausfiihren, miissen Sie den USB-Stick
mit der "Fehler Log Definitionsdatei" in die USB-Schnittelle auf dem Inte-
grated Controller einstecken.

< Fehleranalyse

— Logdatei exportieren: Mit dieser Funktion kdnnen Sie eine von der
Steuerung erstellte Fehler-Logdatei auf einem USB-Stick speichern und
zur weiteren Analyse an Condair senden.

Hinweis: Bevor Sie diese Funktion ausfiihren, missen Sie einen FAT32
formatierten USB-Stick in die USB-Schnittelle auf dem Integrated Cont-
roller einstecken.

5.3.2.6 Betriebsdatenaufzeichnung starten im Untermenii "USB Datenlogger"

" W —  Modus: Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Betriebsdatenaufzeichnung
auf einen USB-Stick ein- oder ausschalten. Fur jeden Tag wird eine neue

csv Datei erstellt und auf dem USB-Stick gespeichert.

Hinweis: Bevor Sie diese Funktion ausfiihren, miissen Sie einen FAT32

formatierten USB-Stick in die USB-Schnittelle auf dem Integrated Cont-

roller einstecken.

Werkseinstellung: Aus

Wahimdglichkeit:  Aus oder Ein

— USB Log Definition laden (ab Werk ausgefihrt): Mit dieser Funktion
kénnen Sie eine von Condair auf USB-Stick erhaltliche "USB Log Defi-
nitionsdatei" laden. Diese Datei bestimmt, welche Parameter tber den
USB Datenlogger aufgezeichnet werden, sobald die Aufzeichnung tber
den Parameter "Modus" gestartet wird.

Hinweis: Bevor Sie diese Funktion ausfuhren, missen Sie den USB-Stick
mit der "USB Log Definitionsdatei" in die USB-Schnittelle auf dem Integ-
rated Controller einstecken.

< USB Datenlogger
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5.3.2.7 Betriebsstatus abfragen im Untermenii "Diagnose > Diagnose Eingdnge"

15:0¢ — Feuchteregelung: Anliegendes Spannungssignal an der Eingangssig-

DL 01.09.2021

nalklemme "X16" zwischen "HUM" und "GND".

— Sicherheitskette: Aktueller Status Sicherheitskette.

— Freigabe Befeuchtung: Freigabe an Klemmenblock "X16" auf der Trei-
berplatine anliegend oder nicht (Remote enable).

— FU Fehler: Zeigt "Ein" wenn der Frequenzumrichter eingeschaltet ist und
keine Stérung anliegt. Zeigt "Aus", wenn der Frequenzumrichter ausge-
schaltet ist oder eine Stérung am Frequenzumrichter anliegt.

— €81 Kontakt: Status des Eingangs fur Spulungen.

— PS2Druckschalter: Status Druckschalter PS2 Sterilfilter (nur bei Anlagen
mit Sterilfilter und Pumpe).

— PS4Eingangsdruck: Analogeingang Drucksensor PS4 (Eingangsdruck).

— PS5 Dusendruck: Analogeingang Drucksensor PS5 (Disendruck).

— Pumpenstrom: Aktuelle Stromaufnahme des Pumpenmotors.

— Wasserleitfahigkeit: Aktuelle Leitfahigkeit des Zulaufwassers in uS/cm.

— Wassertemperatur: Aktuelle Temperatur des Zulaufwassers in °C.

— Ag-lon Strom: Aktueller Silberionisierungs-Strom.

— Fiullstand Desinfektion: Aktueller Flllstand des Desinfektionstank.

— Leckiiberwachung: Aktueller Status der Leckiuberwachung.

— 24V ext. Speisung: Effektive Spannung der 24 VDC Versorgung.

— 10V ext. Speisung: Effektive Spannung der 10 VDC Versorgung.
— 5V per. Speisung: Effektive Spannung der 5 VDC Versorgung.
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5.3.2.8 Diagnose derRelais derBetriebs-und Storungsfernmeldeplatine im Untermenii
"Diagnose > Diagnose Relais"

Hinweis: Dieses Untermenu ist nur anwahlbar, wenn die Betriebs- und Stérungsfernmeldeplatine ein-
gebaut und in der Serviceebene der Steuersoftware aktiviert wurde.

— Heizung: Aktivieren und Deaktivieren des Relais "Furnace".
— Gerat Ein: Aktivieren und Deaktivieren des Relais "Unit On".
— In Betrieb: Aktivieren und Deaktivieren des Relais "Running".
— Wartung: Aktivieren und Deaktivieren des Relais "Service".

— Fehler: Aktivieren und Deaktivieren des Relais "Error".

Diagnose Relais

Heizung
Aus

Gerat Ein
Aus

In Betrieb
Aus

Wartung
Aus

Eahlar
Fehler
Aus

5.3.3 Einstellungen und Funktionen im Untermenii "Funktionen"

5.3.3.1 Aufruf des Untermeniis "Funktionen"

Wahlen Sie das Unterment "Funktionen" an, wie untenstehend gezeigt.

Passwort Meni Funktionen

: = :
J Allgemein @ Betrieb

Standby

Anforderung

Steuerung Keramikspulung

1685 h

Néachste Wartung

A OO Y@ = e
Passwort: "8808"

Wartung ﬁ Spulschaltuhr
Funktionen CI:E Softstart
i
TIT
P
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5.3.3.2 Leistungsbegrenzung einstellen im Untermenii "Betrieb™

W& - Leistungsbegrenzung: Mit dieser Einstellung legen Sie die Leistungs-
begrenzung in % bezogen auf die maximale Befeuchtungsleistung fest.

Werkseinstellung: 100 %

Einstellbereich: 20...100 %

Betrieb

R &% L 0 =

5.3.3.3 Spilschaltuhr einstellen im Untermenii "Spilschaltuhr”

— Funktion: Mitdieser Einstellung kdnnen Sie die uhrzeitgesteuerte Spulung
des Wassersystems aktivieren ("Ein") bzw. deaktivieren ("Aus").
Hinweis: Bei der uhrzeitgesteuerten Spulung wird, falls Ihr System mit der
optionalen externen Leitungsspulung ausgerustet ist, zuerst die Wasser-
zuleitung Uber das externe Spulventil Y4 gespult. Anschliessend 6ffnet das
Einlassventil Y1 und das Wassersystem der Zentraleinheit wird Uiber das
Spulventil Y10 (normal offen) gespililt. Falls lhr System mit der optionalen
Luftspllung ausgerustet ist, 6ffnet zum Schluss das externe Luftspulventil
Y3, und die Spriihkreise werden nacheinander ausgeblasen.

18:04
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< Spilschaltuhr

Werkseinstellung: Aus
Wahimdglichkeit:  Aus oder Ein

— Startzeit: Mit dieser Einstellung legen Sie die Uhrzeit fest, an dem die
uhrzeitgesteuerte Spllung des Wassersystems ausgefiihrt werden soll.
Hinweis: Falls zum Zeitpunkt, an dem die uhrzeitgesteuerte Spillung
ausgeflihrt werden soll, befeuchtet wird, wird die Spllung des Wasser-
systems nicht ausgeftihrt.

Werkseinstellung: 00:00 Uhr
Einstellbereich: 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

5.3.3.4 Softstartfunktion aktivieren/deaktivieren im Untermenii "Softstart"

Wi - Softstart: Mitdieser Einstellung aktivieren ("Ein") oder deaktivieren ("Aus")
Sie die Softstart-Funktion.

Hinweis: Die Softstartfunktion begrenzt die verspriihte Wassermenge bei

einer erneuten Befeuchtung fir 10 min um 50%, sofern der Condair DL

zuvor langer als 30 min nicht mehr befeuchtet hat (Werkseinstellung).

Softstart

Werkseinstellung: Aus
Wahimdoglichkeit:  Aus oder Ein
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5.3.3.5 Keramikspiilfunktion aktivieren/deaktivieren im Untermenii "Keramikspilung"

A VORSICHT!

Die KeramikspUllung verspriht tber die Disen Wasser auf die Keramikplatten, dhnlich wie wenn 100%
Anforderung ansteht. Bei Systemen mit Druckerh6hungspumpe schaltet diese ebenfalls ein.

Die Keramikspllung muss vom Betreiber Uberwacht werden, da die Feuchtigkeit den gewlnschten
Sollwert deutlich tiberschreiten kann. Eine Ubersattigung der Keramikplatten ist wahrscheinlich.

Nach abgeschlossener Spulung muss allfalliges Wasser hinter den Keramikplatten entfernt werden,
falls dieses dort nicht ablaufen kann.

1800 — Keramikspiilung: Mitdieser Einstellung aktivieren ("Ein") oder deaktivieren

DL 01.09.2021

("Aus") Sie die Keramikspulfunktion. Erst wenn die Keramikspulfunktion
aktiviert wurde, kann die Keramikspulung tber die Schaltflache "Manuelle
Funktionen" und die Funktion "Keramikspulung" gestartet werden.

< Keramikspilung

Werkseinstellung: Aus
Wahlmoglichkeit:  Aus oder Ein

— Sprihzeit: Mit dieser Einstellung bestimmen Sie die Dauer der Keramik-
spulung in Sekunden.
Werkseinstellung: 180 s
Einstellbereich: 1..900s

— Pumpendruck: Mit dieser Einstellung bestimmen Sie den Pumpendruck

in bar, der die Druckerhéhungspumpe wahrend der Keramikspulung auf-
bauen soll.

Werkseinstellung: 7.5 bar
Einstellbereich: 4.0 ... 9.0 bar
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5.3.4 Einstellungen und Funktionen im Unterment "Steuerung”

Im Untermenu "Steuerung” legen Sie die Einstellungen fiir die Regelung des Befeuchtungssystems
Condair DL fest. Die anwahlbaren Einstellparameter sind abhangig von der gewahlten Signalquelle und
dem gewahlten Steuermodus.

5.3.4.1 Aufruf des Untermeniis "Steuerung”

Wahlen Sie das Untermeni "Steuerung" an, wie untenstehend gezeigt.

18:04
01.09.2021

Passwort Meni Steuerung

J Allgemein

Standby

Signaleinstellungen

Wartung
Funktionen

Anforderung

1685 h

Nachste Wartung

R v L4 ®

Passwort: "8808"

Signaleinstellungen

Quelle

Analog

Steuermodus
FPI

Signaltyp Steuerung
0-10V

Sollwert
40%

D_Rarairh

VA0 =
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5.3.4.2 Regeleinstellungen im Untermenii "Signaleinstellungen”

o W - Quelle: Mitdieser Einstellung legen Sie fest, ob das Regelsignal von einer
analogen Quelle "Analog" (Feuchteflhler, Anforderungssignal von einem
externen Feuchteregler), einer GLT (Gebaudeleittechnik) tber"Modbus",
"BACnet" oder Uber "loT" erfolgt.
Werkseinstellung: Analog
Wahimdglichkeit:  Analog (Analoges Sensor-/Feuchtereglersignal)
Modbus (Signal Gber Modbus)
BACnet (Signal Uber BACnet)
loT (Signal Gber loT)

< Signaleinstellungen

— Steuermodus: Mit dieser Einstellung legen Sie fest, mit welcher Rege-
lungsart das Befeuchtungssystem gesteuert wird.
A ? DO = Werkseinstellung:  Anforderung
Wahlmoglichkeit:  Ein/Aus (externer Ein/Aus-Hygrostat),
Anforderung (externer Stetig-Regler),
rF P (Interner P-Regler)
rF PI (Interner PI-Regler)

— Signaltyp Steuerung: Mit dieser Einstellung legen Sie fest, mit welchem
Regelsignal das Befeuchtungssystem gesteuert wird.
Hinweis: Dieser Menupunkt erscheint nur, wenn die Signalquelle auf
"Analog" und der Steuermodus auf "Anforderung”, "rF P" oder "rF PI"
eingestellt ist.
Werkseinstellung:  0-10 V
WahImdglichkeit:  0-5V,1-5V, 0-10V, 2-10V, 0-16 V, 3.2-16 V,

0-20 V, 4-20 V, 0-20mA, 4-20mA

— Sollwert: Mit dieser Einstellung legen Sie den Feuchtesollwert fiir den
internen P/PI-Regler in % relativer Feuchte fest.
Hinweis: Dieser MenUpunkt erscheint nur, wenn der Steuermodus auf
"rF P" oder "rF PI" eingestellt ist.
Werkseinstellung: 40 %rF
Einstellbereich: 5...95 %rF

— P-Bereich: Mit dieser Einstellung legen Sie den Proportionalbereich flir
den internen P- oder PI-Regler in % relativer Feuchte fest.
Hinweis: Dieser MenUpunkt erscheint nur, wenn der Steuermodus auf
"rF P" oder "rF PI" eingestellt ist.

Werkseinstellung: 15 %rF
Einstellbereich: 6 ...65 %rF
— Integralzeit: Mit dieser Einstellung legen Sie die Integralzeit fir den in-
ternen PI-Regler fest.
Hinweis: Dieser Menlpunkt erscheint nur, wenn der Steuermodus auf
"rF PI" eingestellt ist.
Werkseinstellung: 5 Minuten
Einstellbereich: 1 ... 60 Minuten
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— Unterer Grenzwert Feuchte: Mitdieser Einstellung legen Sie den minima-
len Signalwert in % des maximalen Signalwertes des Feuchtefiihlers fest,
bei dessen Unterschreitung ein Unterbruch des Feuchteflhlers (Fehler
"E32") ausgegeben wird.

Hinweis: Dieser MenUpunkt erscheint nur, wenn der Steuermodus auf
"rF P" oder "rF PI" eingestellt ist.

Werkseinstellung: 3 %
Einstellbereich: 0.0...10.0 %

— Signal Timeout: Dieser Menupunkt erscheint nur, wenn die Signalquelle
auf "Modbus", "BACnet" oder "loT" eingestellt ist. Angaben zu diesem
Parameter finden Sie in der separaten Modbus-, BACnet- oder loT-
Zusatzanleitung.

— Fernfreigabe: Mit dieser Einstellung legen Sie die Quelle fir die Fernfrei-
gabe fest. Wird die Fernfreigabe auf"Aus" eingestellt, kann der Befeuchter
ohne Fernfreigabe gestartet werden. Wird die Fernfreigabe auf"Hardware-
Kontakt", "Modbus" oder "BACnet" eingstellt, startet der Befeuchter nur,
wenn er ein Freigabesignal tber die gewahlte Quelle erhalt.

Werkseinstellung: Hardware-Kontakt

Wahlmoglichkeit:  Aus (Fernfreigabe wird ignoriert)
Hardware-Kontakt (Freigabe Uber externen Frei-
gabekontakt der an "X16" auf der Treiberplatine
angeschlossen ist)
Modbus (Freigabesignal tiber Modbus)
BACnet (Freigabesignal Gber BACnet)

5.3.5 Kommunikationseinstellungen im Untermenu "Netzwerk"
Im Untermenl "Netzwerk" legen Sie die Parameter fur digitale Kommunikationsprotokolle fest.
5.3.5.1 Aufruf des Untermeniis "Netzwerk"

Wahlen Sie das Untermenu "Netzwerk" an, wie untenstehend gezeigt.

Passwort Netzwerk

J IP Einstellungen
Standby Wartung

loT Einstellungen
Funktionen
Modbus Einstellungen

Anforderung Steuerung

BACnet Einstellungen
1685 h Netzwerk

N&chste Wartung
R % Q@ = n 5
Passwort; "8808"

CrArmiimmrFacamaldiia~
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5.3.5.2 Einstellungen im Untermenii "IP Einstellungen"

Die nachfolgenden Netzwerkeinstellungen werden nur fiir die Kommunikation Uber die integrierte BACnet
IP, Modbus TCP oder loT Schnittstelle bendtigt.

— DHCP Modus: Mitdieser Einstellung legen Sie fest, ob Sie die IP-Adresse,

die Subnetz-Maske, die Standard-Gateway Adresse sowie die primare
und sekundare DNS Adresse fix zuweisen mochten oder ob diese tber

einen DHCP-Server dynamisch zugewiesen werden.

Hinweis: Kann bei Einstellung "DHCP" keine Adresse Uber einen DHCP

Server zugewiesen werden, wird automatisch eine APIPA (Automatic

Private IP Addressing) vergeben. Diese liegt im Bereich von 169.254.1.0

bis 169.254.254.255. Die Subnetmaske wird auf 255.255.0.0 gesetzt und

das Standard Gateway bleibt 0.0.0.0.

Werkseinstellung: DHCP

Wahlmoglichkeit:  DHCP (dynamische Zuweisung)
Fix (fixe Zuweisung)

18:04
DL 01.09.2021

N5 A @ = — IP Adresse: Dieses Feld zeigt die aktuell festgelegte bzw. durch einen
DHCP Server zugewiesene |IP-Adresse des Condair DL.

Falls der Parameter "DHCP Modus" auf "Fix" eingestellt ist, kann die IP-
Adresse des Condair DL Uber dieses Feld festgelegt werden. Falls der
Parameter "DHCP Modus" auf "DHCP" eingestellt ist, wird die IP-Adresse
des Condair DL von einem DHCP Server zugewiesen.

— Subnetzmaske: Dieses Feld zeigt die aktuell festgelegte bzw. durch einen
DHCP Server zugewiesene Subnetz-Maske des IP-Netzwerks. Falls der
Parameter "DHCP Modus" auf "Fix" eingestellt ist, kann die Subnetz-
Maske Uber dieses Feld festgelegt werden. Falls der Parameter "DHCP
Modus" auf "DHCP" eingestellt ist, wird die Subnetz-Maske von einem
DHCP Server zugewiesen.

— Standard Gateway: Dieses Feld zeigt die aktuell festgelegte bzw. durch
einen DHCP Server zugewiesene IP-Adresse des Standard-Gateways.
Falls der Parameter "DHCP Modus" auf "Fix" eingestellt ist, kann die IP-
Adresse des Standard-Gateways Uber dieses Feld festgelegt werden.
Falls der Parameter "DHCP Modus" auf "DHCP" eingestellt ist, wird die
IP-Adresse des Standard-Gateways von einem DHCP Server zugewiesen.

— Primarer DNS: Dieses Feld zeigt die aktuell festgelegte bzw. durch einen
DHCP Server zugewiesene IP-Adresse fur den primdren Domain Name
Server (DNS). Falls der Parameter "DHCP Modus" auf "Fix" eingestellt ist,
kann die IP-Adresse fur den primaren Domain Name Server Uber dieses
Feld festgelegt werden. Falls der Parameter "DHCP Modus" auf "DHCP"
eingestelltist, wird die IP-Adresse fir den primaren Domain Name Server
von einem DHCP Server zugewiesen.

— Sekundarer DNS: Dieses Feld zeigt die aktuell festgelegte bzw. durch einen
DHCP Serverzugewiesene IP-Adresse flir den sekundaren Domain Name
Server (DNS). Falls der Parameter "DHCP Modus" auf "Fix" eingestellt
ist, kann die IP-Adresse firr den sekundaren Domain Name Server tber
dieses Feld festgelegt werden. Falls der Parameter "DHCP Modus" auf
"DHCP" eingestellt ist, wird die IP-Adresse fir den sekundaren Domain
Name Server von einem DHCP Server zugewiesen.

— MACAdresse: AbWerk eingestellie MAC Adresse (MediaAccess Control)
des Condair DL. Nicht veranderbar.

— Host Name: Von der Steuerung generierter Host-Name des Condair DL.
Format: "IC_"+"Seriennummer des Condair DL". Nicht veranderbar.
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5.3.5.3 Einstellungen im Untermenii "loT Einstellungen"

Die nachfolgenden Einstellungen werden nur fiir die Kommunikation Gber loT bendtigt.

! W@ - Cloud Verbindung: noch nicht verfugbar!

< loTEinstellungen — Verbindungsstatus: noch nicht verfiigbar!
— Kanal: noch nicht verfugbar!

v Qe =

5.3.5.4 Einstellungen im Untermenii "Modbus Einstellungen”

! W —  Modbus Protokoll: Mit dieser Einstellung aktivieren Sie "Modbus/RTU"
oder "Modbus/TCP" Kommunikation Uber ein Modbus-Netzwerk oder

deaktivieren ("Aus") Sie die Modbus-Kommunikation.

Werkseinstellung: Modbus/RTU

Wahlmoglichkeit:  Aus, Modbus/RTU oder Modbus/TCP

< Modbus Einstellungen

Wichtig: Beziiglich der Einstellung der einzelnen Modbus-Parameter
sowie die Verkablung des Condair DL fiir die Modbus-Kommunikation
beachten Sie bitte die Hinweise in der separaten Modbus-Zusatz-
anleitung. Diese kénnen Sie bei lhrem Condair-Vertreter anfordern.

R &% L 0O =

5.3.5.5 Einstellungen im Untermenii "BACnet Einstellungen”

" W —  BACnhet Protokoll: Mit dieser Einstellung aktivieren ("BACnet MS/TP"
oder "BACnet/IP") oder deaktivieren ("Aus") Sie die Kommunikation tber
die integrierten BACnet-Schnittstellen.

Werkseinstellung: Aus
Wahlmoglichkeit:  Aus (BACnet Schnittstellen deaktiviert)
MS/TP Master (BACnet MS/TP Master tber
RS 485 Schnittstelle)
MS/TP Slave (BACnet MS/TP Slave Uber RS 485
Schnittstelle)
BACnet/IP (BACnet/IP Uber RJ45 Schnittstelle)

Wichtig: Beziiglich der Einstellung der einzelnen BACnet-Parameter
sowie die Verkablung des Condair DL fiir die BACnet IP- bzw. BAC-
net MS/TP-Kommunikation beachten Sie bitte die Hinweise in der
separaten BACnet-Zusatzanleitung. Diese kdonnen Sie bei lhrem
Condair-Vertreter anfordern.
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5.3.5.6 Einstellungen im Untermenii "Stérungsfernmeldung”

o e — Anzeige: Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob nur die Wartungsmel-
dungen Uberdas Servicerelais der Betriebs- und Stérungsfernmeldeplatine

ausgegeben werden ("Wartung") oder auch die Ubrigen Warnmeldungen

("Warnung").

Werkseinstellung: Wartung

Wahimdglichkeit:  Wartung oder Warnung

< Stérungsfernmeldung

— Sicherheitskette: Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob bei offener
Sicherheitskette ein Fehler ("Fehler") oder eine Warnung ("Warnung")
ausgegeben werden soll.

Werkseinstellung: Warnung
Wahimdglichkeit: ~ Warnung oder Fehler

— Ag-lonAustausch: Mitdieser Einstellung legen Sie fest, ob bei abgelaufe-
nem Kapazitatszahler der Silberpatrone zuerst eine Warnung ("Warnung")
oder direkt ein Fehler ("Fehler") ausgegeben werden soll.

Hinweis: 7 Tage nach Ablauf des Kapazitatszahlers der Silberpatrone wird
immer eine Fehlermeldung ausgegeben.

Werkseinstellung: Fehler

Wahimdoglichkeit:  Fehler oder Warnung
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6 Wartung und Austausch von Komponenten

6.1 Wichtige Hinweise zur Wartung

Personalqualifikation

Alle Wartungsarbeiten diirfen nur durch ausgewiesenes und geschultes sowie vom Betreiber autori-
siertes Fachpersonal ausgefiihrt werden. Die Uberwachung der Qualifikation ist Sache des Betreibers.

Allgemein

Die Hinweise und Angaben zu den Wartungsarbeiten sind unbedingt zu beachten und einzuhalten. Es
darfen nurdiejenigen Wartungsarbeiten ausgefiihrt werden, die in dieser Dokumentation beschrieben sind.

Das Befeuchtungssystem Condair DL muss in den vorgeschriebenen Intervallen gewartet und die War-
tungs- und Reinigungsarbeiten korrekt ausgefiihrt werden.

Fur den Ersatz defekter Komponenten ausschliesslich Condair-Originalersatzteile verwenden.

Sicherheit

GEFAHR!
Stromschlaggefahr

Vor Beginn von Arbeiten an den Komponenten des Befeuchtungssystems Condair DL, das System
gemass Kapitel 4.5 ausser Betrieb setzen und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern.
Zudem ist die Luftungsanlage gemass der Anleitung zur Liftungsanlage ausser Betrieb zu setzen und
ebenfalls gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme zu sichern.

A VORSICHT!

Die elektronischen Bauteile im Innern der Steuereinheit sind sehr empfindlich gegen elektrostatische
Entladungen.

Daher: Vor Beginn von Wartungsarbeiten an der elektrischen Ausriistung der Steuereinheit sind Mass-
nahmen gegen Beschadigung durch elektrostatische Entladung (ESD-Schutz) zu treffen.

GEFAHR!
Gesundheitsgefahrdung durch ungeniigende Hygiene

Unsachgemaiss betriebene oder schlecht gewartete adiabatische Luftbefeuchtungssysteme
konnen die Gesundheit gefahrden. Bei unsachgemassen Betrieb oder ungeniigender Wartung
konnen sich im Wassersystem und im Bereich der Befeuchtereinheit des Befeuchtungssystems
Keime vermehren und in die Umgebungsluft gelangen.

Daher: Das Befeuchtungssystem Condair DL wie in Kapitel 4 und Kapitel 6 beschrieben, korrekt be-
treiben, in den vorgeschriebenen Intervallen reinigen und die Reinigungsarbeiten korrekt ausfihren.

GEFAHR!
Verletzungsgefahr

Komponenten, die wahrend Arbeiten am Condair DL herunterfallen, konnen ernsthafte Verlet-
zungen verursachen.

Daher: Tragen Sie deshalb bei Arbeiten am Condair DL immer einen Schutzhelm!
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6.2

6.2.1

2603346-D DE 2610

WARNUNG!
Verletzungsgefahr

Die Keramikplatten der Nachverdunstereinheit sind porés und haben teilweise scharfe Spitzen,
an denen Sie sich die Hinde oder durch absplitternde Keramikteile die Augen verletzen konnen.

Daher: Tragen Sie deshalb beim Einbau der Keramikplatten immer Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

Hygiene und Wartung gemass VDI 6022 Blatt 1

Das Befeuchtungssystem Condair DL ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut und konstruktiv
so gestaltet, dass bei Einhaltung der Betriebsbedingungen ein hygienisch einwandfreier Betrieb
gewahrleistet ist. Die Hygiene im Betrieb wurde in einem Langzeitversuch durch das Institut SGS-
Fresenius Uberpruft, nachgewiesen und mit dem SGS-Fresenius-Hygienezertifikat bestatigt.

Zur Erhaltung der Betriebssicherheit und zur Gewahrleistung der Hygiene im Langzeitbetrieb ist das
Wartungskonzept des Condair DL auf zwei Stufen aufgebaut. Dabei wird unterschieden zwischen
der periodischen Kontrolle und der Durchfiihrung einer kompletten Systemwartung.

Um die Anlage gemass den Vorschriften "Optimierte Luftbefeuchtung DGUV" betreiben zu kdnnen, ist
eine Wartung durch Condair geméass den Angaben in Kapitel 6 erforderlich. Zusatzlich ist das Flhren
eines Condair Wartungsnachweises zwingend notwendig.

Systemwartung

Fir die Durchfiihrung der kompletten Systemwartung bietet lhnen Ihr Condair-Vertreter einen
Wartungsvertrag an. Die geschulten Condair-Servicetechniker verfligen Uber die notwendige Ausris-
tung und fiihren die Systemwartung routiniert und nach dem neuesten Stand der Technik durch. Die
gultigen technischen Richtlinien werden dabei berlcksichtigt. Wenden Sie sich hierzu bitte an lhren
Condair-Vertreter.

Periodische Kontrolle

Die periodische Kontrolle sollte monatlich durchgefiihrt werden und umfasst folgende Arbeiten:

Bezeichnung Auszufiihrende Arbeiten

Diisensystem — Spriihbild der Zerstauberdiisen im Betrieb kontrollieren (Sprihkegel: 60°
noch zulassig). Zerstauberdiisen mit ungleichmassigen Spriihbild ausbauen und
reinigen (siehe Kapitel 6.4.2).

— Schlauche und Anschliisse auf Dichtheit priifen, falls nétig defekte Kompo-
nenten ersetzen.

Nachverdunstereinheit | — KeramikplattenaufBriiche priifen. Beschadigte Platten sind zu ersetzen (siehe

komplette Wartung).

Hinweis: Eine graue Verfarbung der Keramikplatten ist normal. Es han-

delt sich dabei um Ablagerungen durch die Silberionisierung

Zentraleinheit — Silberionisierung: Hinweise in Kapitel 6.5 beachten.

— Schlauche, Anschliisse, Drucksensoren (PS4 und PS5), Ventile, etc. in der
Zentraleinheit auf Dichtheit priifen, falls nétig defekte Komponenten ersetzen.
Wichtig: Drucksensoren (PS4 und PS5) alle 3 Jahre ersetzen.

Befeuchtergehause/ — Wasserwanne und Befeuchtergehdause auf Verschmutzung priifen (Rost,

Wasserwanne Schleim, Staub), falls nétig reinigen (siehe komplette Wartung).

— Wasserwanne hinter der Nachverdunstereinheit auf Wasserriickstande/-
ansammlungen priifen. Falls Wasserriickstdnde vorhanden sind, Wasserablauf
und Nachverdunstereinheit kontrollieren.
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6.2.2 Komplette Systemwartung

Die Haufigkeit fir die Durchfuhrung einer kompletten Systemwartung ist den Betriebsbedingungen anzu-
passen. Der Hygienezustand des Befeuchtungssystems und seiner Komponenten hangt in starkem
Masse von der Qualitét des Befeuchterwassers, des vorgeschalteten Luftfilters und der Einhaltung sei-
ner Austauschintervalle, der Lufttemperatur, der Luftgeschwindigkeit sowie der mikrobiologischen und
chemischen Zusammensetzung der Zuluft ab.

Grundsatzlich gilt: Bei Erscheinen der Meldung "W28/E28 - Wartung” oder mindestens einmal
jahrlich ist die Durchfiihrung einer kompletten Systemwartung erforderlich.

Riicksetzung der Meldung "W28/E28 - Wartung"

Nach Erledigung der kompletten Systemwartung kann die Wartungsmeldung mit dem Servicepasswort
Uberdas Untermen( "Reset" (Pfad: "MenU > Servicepasswort > Wartung > Reset") zuriickgesetzt werden.

Bezeichnung

Auszufiihrende Arbeiten

Diisensystem

Spriihbild der Zerstauberdiisen im Betrieb kontrollieren (Spriihkegel: 60°
noch zulassig). Zerstaduberdiisen mit ungleichmassigen Spriihbild ausbauen und
in Ultraschallbad oder mit Haushalt-Entkalkungsmittel reinigen.

Schlauche und Anschliisse auf Dichtheit priifen. Defekte Komponenten
ersetzen.

Diisen auf festen Sitz priifen. Lose Diisen von Hand festziehen.
Tragkonstruktion, Diisengitter, Diisen und Verschlauchung mit einem
kombinierten Reinigungs- und Desinfektionsmittel reinigen (Anwendung
gemass Herstellerangaben)und anschliessend alle Komponenten mithygienisch
einwandfreiem Wasser (VE-Wasser) abspiilen.

Nachverdunstereinheit

Falls die Nachverdunstereinheit fir die Reinigung von der Luftaustrittsseite nicht
zuganglich ist, sind die Keramikplatten auszubauen.

Keramikplatten auf Briiche priifen. Beschadigte Platten sind zu ersetzen.
Keramikplatten auf Verschmutzung priifen. Staubablagerungen sind miteinem
Wasserschlauch abzuspulen. Platten, die nicht mehr gereinigt werden kénnen,
sind zu ersetzen.

Hinweis: Eine graue Verfarbung der Keramikplatten ist normal. Es handelt
sich dabei um Ablagerungen durch die Silberionisierung.

Falls die Keramikplatten starke Staubablagerungen aufweisen, ist der Luftfilter
der Luftungsanlage auf Risse, Sauberkeit und Filterqualitat (ISO ePM1 60%
(F7/EUT) oder besser) zu prufen und die verschmutzen Keramikplatten sind zu
reinigen.

Tragkonstruktion und Abdichtbleche mit einem kombinierten Reinigungs-
und Desinfektionsmittel reinigen (Anwendung gemass Herstellerangaben)
und anschliessend alle Komponenten mit hygienisch einwandfreiem Wasser
(VE-Wasser) absplilen.

Tragkonstruktion, Keramikplatten und Abdichtbleche auf korrekte Montage
und Festsitz der Verschraubungen priifen. Falls nétig fehlerhaft eingebaute
Komponenten korrekt montieren und lose Verschraubungen festziehen.

Zentraleinheit

Silberionisierung: Hinweise in Kapitel 6.5 beachten.

Filtergehduse des optionalen Sterilfilters reinigen und Sterilfilterpatrone ersetzen.
Schlduche, Anschliisse, Drucksensoren (PS4 und PS5), Ventile, etc. in der
Zentraleinheit auf Dichtheit priifen, falls nétig defekte Komponenten ersetzen.
Wichtig: Drucksensoren (PS4 und PS5) alle 3 Jahre ersetzen.
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Bezeichnung Auszufiihrende Arbeiten

Befeuchtergehduse/ — Wasserwanne hinter der Nachverdunstereinheit auf Wasserriickstéande/-

Wasserwanne ansammlungen priifen. Falls Wasserriickstande in grésserem Ausmass vor-
handen sind, Wasserablauf und Nachverdunstereinheit kontrollieren.

Hinweis: Wassertropfen und kleinere Wasserpfutzen in der Wasserwanne hinter
der Nachverdunstereinheit sind in der Regel systembedingt.

— Wasserwanne und Nassbereich des Befeuchtergehduses (auch hinter der
Nachverdunstereinheit) mit einem kombinierten Reinigungs- und Des-
infektionsmittel reinigen. Anschliessend alle Komponenten mit hygienisch
einwandfreiem Wasser (VE-Wasser) abspilen und trockenreiben.

Vorgeschaltete Kompo- | — Zur Gewahrleistung der Hygiene sind die im Wasserzulauf vorgeschalteten Kom-
nenten im Wasserzulauf ponenten (z.B. Wasserfilter, Umkehrosmoseanlage, etc.) gemass den Angaben
des Herstellers in regelmassigen Abstéanden zu reinigen und zu warten.

Wichtig: Der Wasserfilter in der Wasserzuleitung (falls vorhanden) ist mindes-
tens einmal jahrlich zu ersetzen. Zwingend umgehend ersetzt werden muss der
Wasserfilter, wenn die Wasserzufuhr durch eine Fehlfunktion verschmutzt wurde.

Elektrische Installation |- Anschliisse und Kabel durch eine qualifizierte Fachkraft kontrollieren
lassen und falls n6tig Anschlussklemmen anziehen. Defekte Installationen
dirfen nur durch eine qualifizierte Fachkraft repariert werden.

Befeuchterwasser — Keimzahl des Befeuchterwassers am Wasseranschluss zur Zentraleinheit
bestimmen. Bei Keimzahlkonzentrationen Gber dem Grenzwert von 100 kbE/
ml muissen die Wasseraufbereitung und die Wasserleitungen mikrobiologisch
untersucht und umgehend geeignete Massnahmen eingeleitet werden (wenden
Sie sich hierzu bitte an lhren Condair-Vertreter).

Keimzahlkonzentrationen, welche im oberen zulassigen Bereich liegen, kénnen
ein Anzeichen flr eine beginnende Verkeimung der Wasserversorgung sein.
Wasseraufbereitung und Wasserleitungen sollten ebenfalls mikrobiologisch
untersucht werden.

Anlageluft — Keimzahl in der Zuluft vor der Befeuchtereintritt bestimmen. Bei Keimzahl-
konzentrationen tiber dem Grenzwert von 1000 kbE/m® muss das Liftungssystem
mikrobiologisch untersucht werden und umgehend geeignete Massnahmen zu
deren Beseitigung eingeleitet werden (wenden Sie sich hierzu bitte an lhren
Condair-Vertreter).

Keimzahlkonzentrationen, welche im oberen zuldssigen Bereich liegen, kénnen
ein Anzeichen fiir eine beginnende Verkeimung des Liftungssystems sein. Das
Liftungssystem sollte ebenfalls mikrobiologisch untersucht werden.

— Keimzahl in der Luft am Befeuchteraustritt bestimmen, zur Bestatigung der

hygienischen Arbeitsweise des Luftbefeuchters.
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6.3 Hinweise zur Reinigung und zu den Reinigungsmitteln

Verwenden Sie fur die Reinigung der einzelnen Systemkomponenten des Condair DL ein kombiniertes
Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Die Anwendungsvorschriften und Sicherheitshinweise des Herstellers der verwendeten Reinigungsmit-
tel sind unbedingt zu beachten und einzuhalten. Im Speziellen: Angaben zum Personenschutz, zum
Umweltschutz und zu allfalligen Anwendungseinschrankungen.

A VORSICHT!

Fur die Reinigung keine Losungsmittel, aromatische Kohlenwasserstoffe oder halogenisierte
Kohlenwasserstoffe oder andere aggressiven Stoffe verwenden, da dadurch Geratekomponenten
beschadigt werden kénnen.

A GEFAHR!

Fardie Reinigung keine Reinigungsmittel verwenden, die giftige Rickstéande hinterlassen. Diese kdnnen
im spateren Betrieb in die Umgebungsluft gelangen und die Gesundheit von Personen gefahrden. In
jedem Fall sind die Komponenten nach der Reinigung mit VE-Wasser grindlich zu spulen.
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6.4 Aus- und Einbau von Komponenten

6.4.1 Aus-und Einbau der Keramikplatten

GEFAHR!
Verletzungsgefahr

Komponenten, die wahrend dem Aus- und Einbau der Keramikplatten herunterfallen, konnen
ernsthafte Verletzungen verursachen.

Daher: Tragen Sie deshalb beim Aus- und Einbau der Keramikplatten immer einen Schutzhelm!

WARNUNG!
Verletzungsgefahr

Die Keramikplatten der Nachverdunstereinheit sind porés und haben teilweise scharfe Spitzen,
an denen Sie sich die Hinde oder durch absplitternde Keramikteile die Augen verletzen kénnen.

Daher: Tragen Sie deshalb beim Einbau der Keramikplatten immer Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

Ausbau der Keramikplatten

Abb. 9: Ausbau der Keramikplatten

Um die Keramikplatten auszubauen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Obere Abdichtbleche ausbauen.

2. Oben rechts beginnend, die Keramikplatten von rechts nach links ausbauen.
Wichtig: Position der Keramikplatten vor dem Ausbau fiir den korrekten Wiedereinbau markieren.

3. Schritt 2 fUr alle Keramikplatten-Reihen wiederholen.
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Einbau der Keramikplatten

Start me

Abb. 10: Einbau der Keramikplatten

Kontrollieren Sie vor dem Zusammenbau samtliche Keramikplatten auf Beschadigungen. Beschadigte
Keramikplatten diirfen nicht mehr verwendet werden.

Der Einbau der Keramikplatten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage (siehe auch Abschnitt
"Keramikplatten einbauen" in der Montageanleitung).

Wichtig! Achten Sie darauf, dass die Platten wieder am richtigen Ort eingebaut werden und die oberen
Abdichtbleche links und rechts bis zum Anschlag an die seitlichen Abdichtbleche geschoben werden.
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6.4.2 Aus-und Einbau der Zerstauberdiisen
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Abb. 11: Aus- und Einbau der Zerstduberdiisen

Ausbau der Zerstiduberdiisen

1. Dulse "A" von Hand lésen und zusammen mit O-Ring "B" ausbauen.
Hinweis: Notieren Sie sich vor dem Ausbau die Position und die Farbkennzeichnung der Dise.

2. Falls noétig, Dlise gemass Abbildung zerlegen.

Einbau der Zerstauberdiisen

1. Dulse und O-Ringe "B" und "C" vor dem Einbau auf Beschadigungen prifen. Beschadigte Diisen
bzw. beschéddigte O-Ringe miissen ersetzt werden.

2. Falls nétig, Duse gemass der obenstehenden Abbildung zusammenbauen.

Vor dem Einbau der Diise in den Diisenhalter, den entsprechenden Spriihkreis durch Offnen des
entsprechenden Sprihventils im Untermenu "Diagnose Ausgange" spilen.

4. Gereinigte bzw. neue Dise mit O-Ring in den Disenhalter einschrauben und bis zum Anschlag von
Hand festziehen (keine Werkzeuge verwenden).
Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Diise wieder am richtigen Platz und in der richtigen Ausrichtung
im Dusengitter eingesetzt wird.
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6.4.3 Aus-und Einbau der Diisenhalter
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Abb. 12: Aus- und Einbau der Diisenhalter

Ausbau der Diisenhalter

1.
2.
3.

Duse "A" mit O-Ring "B" wie in Kapitel 6.4.2 ausbauen.
Farbigen Ring "D" vom Diisenhalter entfernen.

Schlauch/Schlauche zum Dusenhalter entfernen (Klemmring gegen Anschlussnippel driicken und
Schlauch/Schlauche vorsichtig herausziehen).

Anschlussnippel entfernen (Klemmring gegen Anschlussnippel driicken und Anschlussnippel vor-
sichtig abziehen).

Schnappverschluss des Dusenhalters zusammendrucken und Disenhalter ausbauen.
Hinweis: Notieren Sie sich vordemAusbau die Ausrichtung des Diisenhalters (gerade, nachlinks, etc.).

Einbau der Diisenhalter

1.

Kontrollieren Sie vor dem Zusammenbau samtliche Teile (inkl. O-Ringe) auf Beschadigungen. Be-
schadigte Einzelteile miissen ersetzt werden.
Wichtig! Spilen Sie vor dem Zusammenbau die Wasserleitungen mit VE-Wasser durch.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage.

— Achten Sie darauf, dass der Dusenhalter wieder am richtigen Platz und in der richtigen Ausrich-
tung im Dusengitter eingesetzt wird.

—  Uberpriifen Sie nach dem Einbau samtliche Schlauchverbindungen auf festen Sitz. Korrekt mon-
tierte Schlauche kdénnen, ohne Druck auf den Klemmring, nicht herausgezogen werden.
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6.5 Austausch der Silberpatrone "Hygiene Plus”
Wenn die Silberpatrone verbraucht ist und ersetzt werden muss, erscheint der Fehler "55 - Ag-lon War-
tung". Zusatzlich wird Uber das Relais "Service" auf der Betriebs- und Stérungsfernmeldeplatine eine

Wartungsaufforderung und Uber das Relais "Error" eine Fehlermeldung ausgegeben.

Wird die Silberpatrone nicht innerhalb von 7 Tagen ersetzt und der Zahler nicht zurlickgesetzt, wird
die Befeuchtung gestoppt.

Silberpatrone austauschen

Abb. 13: Austausch Silberpatrone

1. Das Befeuchtungssystem Condair DL wie in Kapitel 4.5 beschrieben, ausser Betrieb setzen und
den Druck im Wassersystem entlasten.

Frontabdeckung "A" der Zentraleinheit entriegeln und Frontabdeckung entfernen.

Die beiden Anschlussstecker "B" von den Anschliissen "C" an der Silberpatrone abziehen.
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A VORSICHT!

Die Silberpatrone ist mit VE-Wasser gefiillt. Legen Sie vor dem Ldsen der Verschraubungen einen
saugfahigen Lappen unter die Patrone und wischen Sie allfallig auslaufendes Wasser weg.

Schlauchanschlisse "D"am Ein- und AustrittIdsen und beide Einschraubnippel "E" herausschrauben.

A VORSICHT!

Das Gewicht der Silberpatrone betragt ca. 3 kg.

Die vier Schrauben "F" I6sen, mit der die Silberpatrone "G" am Halter "H" befestigt ist und die Pa-
trone ausbauen.

Neue Silberpatrone in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

Die Frontabdeckung der Zentraleinheit "A" anbringen und mit der Schraube verriegeln.

Wichtig: Verbrauchte Silberpatronen missen zur fachgerechten Entsorgung an lhren Condair-
Vertreter zurlickgesandt werden.
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6.6 Austausch des optionalen Sterilfilters und Entliftung des Filtergehauses

Austausch des Sterilfilters

Wenn der Fehler "E66" angezeigt wird oder vor jeder neuen Befeuchtungssaison, muss die Sterilfilter-
patrone ausgewechselt werden.
Wichtig: Zwingend umgehend ersetzt werden muss der Sterilfilter, wenn die Wasserzufuhr durch eine
Fehlfunktion verschmutzt wurde.

VAl
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Abb. 14: Austausch Sterilfilter

1. Das Befeuchtungssystem Condair DL wie in Kapitel 4.5 beschrieben, ausser Betrieb setzen und
den Druck im Wassersystem entlasten.

Frontabdeckung "A" der Zentraleinheit entriegeln und Frontabdeckung entfernen.
Filterbehalter "B" 16sen, ausbauen und Filterpatrone "C" entfernen.

Filterbehalter "B" und Filteroberteil "D" reinigen.

A

Neue Filterpatrone "C" in den Filterbehalter "B" einsetzen.
Wichtig! Nur Original-Filterpatronen von Ihrem Condair-Vertreter verwenden.

6. Filterbehalter "B" mit neuer Filterpatrone wiederin das Filteroberteil "D" einschrauben und festziehen.
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7. Sterilfilter entliften:
Hinweis: Nach dem Austausch der Sterilfilterpatrone bzw. nach jedem Offnen des Filtergeh&uses,
muss der Sterilfilter zwingend entliftet werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Abb. 15: Sterilfilter entliiften

Das Befeuchtungssystem Condair DL wie in Kapitel 4.3 beschrieben, in Betrieb nehmen.
Wichtig: In der Zulaufleitung muss ein minimaler Fliessdruck von 3 bar vorhanden sein.

Eine manuelle Spllung durchfiihren (siehe Kapitel 4.4.4). Sobald ein Rauschen des Wassers
horbar ist, den roten Entliftungsknopf "E" am Filteroberteil "D" (siehe Abb. 15) so lange driicken,
bis nur noch Wasser (ohne Luft) austritt.

Hinweis: Falls eine Fehlermeldung aktiv ist, muss die Stérung zuerst behoben und die Fehler-
meldung zurtickgesetzt werden, bevor eine manuelle Spulung durchgefihrt werden kann.

Filtergehduse auf Dichtheit prifen.

Falls nétig, manuelle Splulung beenden.

8. Die Frontabdeckung der Zentraleinheit "A" anbringen und mit der Schraube verriegeln.
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6.7 Ag-lon Wartungszahler zuriicksetzen

Wenn die Silberpatrone ausgetauscht wurde, muss die entsprechende Wartungsanzeige bzw. der ent-
sprechende Wartungszahler zuriickgesetzt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Passwort Menu Wartung

Allgemein Reset

Standby

Wartung Update
Funktionen Verl&ufe

Anforderung

Steuerung Fehleranalyse

1685 h

i
T | T
Néchste Wartung c\r/o

LIED Nakanlannan

N A = Fo0=05 0@ =
Passwort: "8808"

Reset Ag-lon Reset

Ag-lon Reset

Wollen Sie wirklich fortfahren?

Fehler/Warnung Reset

Reset Einstellungen

Zuriick Fortfahren

R v L ® =

1. Wabhlen Sie das Untermenu "Reset" (Pfad: "Menu > Passwort: 8808 > Wartung > Reset") und an-
schliessend die "Ag-lon Reset"-Funktion an.

2. Der Bestatigungsdialog fur die Ricksetzung erscheint:

» Drucken Sie <Fortfahren>, um den Ag-lon Wartungszahler zurlickzusetzen. Die entsprechene
Wartungsanzeige und der entsprechende Wartungszahler werden zuriickgesetzt.

» Drucken Sie <Zuriick>, wenn die Silberpatrone noch nicht ausgetauscht wurde und Sie den
Rucksetzvorgang abbrechen mochten. Die Steuerung kehrt zum Untermenu "Reset" zurtick.

6.7.1  Wartungszahler fir die Systemwartung zuriicksetzen

Wenn die Systemwartung durchgefihrt wurde, muss die entsprechende Wartungsanzeige bzw. der
entsprechende Wartungszahler zuriickgesetzt werden.

Die Ruicksetzfunktion "Wartung Reset" erscheint nur, wenn das Menu mit dem Service-Passwort auf-
gerufen wurde. Kontaktieren Sie Ilhren Condair-Vertreter.
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6.8 Software-Aktualisierung durchfiihren

Um die Steuersoftware des Condair DL oder die Firmware einer der Elektronikplatinen zu aktualisieren,
gehen Sie wie folgt vor:

1. Den <Ein/Aus>-Schalter auf der rechten Seite der Steuereinheit ausschalten. Anschliessend
Spannungsversorgung zur Steuereinheit tiber den externen Netztrennschalter ausschalten
und Netztrennschalter in der Aus-Stellung vor ungewolltem Einschalten sichern.

Frontabdeckung der Steuereinheit entriegeln und Frontabdeckung entfernen.
Innere Schwenktire der Steuereinheit 6ffnen.

Einen FAT32 formatierten USB-Stick mitdem entsprechenden Aktualisierungsprogramm vorsichtigin
die USB-Schnittstelle auf dem Integrated Controller einstecken. Sicherstellen, dass der verwendete
USB-Stick nicht langer als 75 mm (3") ist.

Hinweis: Damit die Aktualisierung der Steuersoftware ausgefiihrt werden kann, muss sich die gtiltige
Aktualisierungsdatei auf der obersten Ebene ausserhalb eines Ordners auf dem USB-Stick befinden.
Andernfalls erscheint beim Ausfiihren der Aktualisierungsfunktion eine entsprechende Fehlermeldung.

5. Innere Schwenktiire der Steuereinheit schliessen. Dann die Frontabdeckung der Steuereinheit
anbringen und mit der Schraube verriegeln.

6. Sicherung am externen Netztrennschalter entfernen und Netztrennschalter auf Ein-Position stellen,
um die Spannungsversorgung zur Steuereinheit wieder herzustellen.

Den <Ein/Aus>-Schalter auf der rechten Seite der Steuereinheit einschalten.

Wenn der Home-Bildschirm erscheint, driicken Sie auf die Schaltflache <Meni> und geben an-
schliessend das Passwort (8808) ein.

9. Wahlen Sie die Funktion "Update" an (Pfad: "Meni > Passwort: 8808 > Wartung > Update"). Siehe
auch Kapitel 5.3.2.3.

10. Der Bestatigungsbildschirm fiir den Softwareaktualisierung erscheint. Driicken Sie auf die Schalt-
flache <Fortfahren>.

11. Ein Informationsfenster erscheint nach wenigen Minuten mit Angaben zur Softwareaktualisierung.
Dricken Sie auf die Schaltflache <Neustart>, um die Softwareaktualisierung zu starten.

Die Aktualisierung startet. Wahrend dem Aktualisierungsvorgang ist der Bildschirm inaktiv und die
LED blinkt blau. Wenn der Vorgang beendet ist, erscheint wieder der Home-Bildschirm.

A VORSICHT!

Unterbrechen Sie eine gestartete Softwareaktualisierung nicht. Warten Sie, bis die Aktualisierung
beendet ist. Eine beschadigte Steuersoftware kann dazu fihren, dass die Steuereinheit nicht mehr
betrieben werden kann.

Hinweis: Wenn eine Softwareaktualisierung unabsichtlich unterbrochen wurde, wird die Steu-
ereinheit nicht laufen. Die Softwareaktualisierung kann aber fortgesetzt werden, wenn der USB-
Stick im USB-Port dem Integrated Controller belassen wird und die Steuereinheit aus- und wieder
eingeschaltet wird. Die Steuerung erkennt dann, dass die Steuersoftware nicht korrekt installiert
wurde und startet den Aktualisierungsprozess automatisch von Neuem.

12. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um den USB-Stick zu entfernen.

13. Innere Schwenktire der Steuereinheit schliessen. Dann die Frontabdeckung der Steuereinheit
anbringen und mit der Schraube verriegeln.

14. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 7, um die Steuereinheit wieder einzuschalten.
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7 Storungsbehebung

71 Wichtige Hinweise zur Stérungsbehebung

Personalqualifikation

Stoérungen dirfen nur durch ausgewiesenes und geschultes sowie vom Betreiber autorisiertes
Fachpersonal ausgefihrt werden.

Storungen, die die elektrische Installation betreffen, diirfen nur durch einen Elektriker oder vom Kunden
autorisiertes Fachpersonal behoben werden.

Allgemein

Reparaturarbeiten am Frequenzumrichter und an der Druckerhéhungspumpe dirfen nur durch lhren
Condair-Vertreter ausgefihrt werden.

Far den Ersatz defekter Komponenten ausschliesslich Condair-Originalersatzteile verwenden.

Sicherheit

GEFAHR!
Stromschlaggefahr

Die Steuereinheit des Condair DL und der Pumpenmotor in der Zentraleinheit (falls vorhanden)
arbeiten mit Netzspannung. Bei geoffneter Steuereinheit/Zentraleinheit konnen stromfiihrende
Teile beriihrt werden. Die Beriihrung stromfiihrender Teile kann zu schweren Verletzungen oder
zum Tod fiihren.

Daher: Vor Beginn von Arbeiten an den Komponenten des Condair DL, das System gemass Kapitel
4.5 ausser Betrieb setzen und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern. Zudem ist die
Luftungsanlage gemass der Anleitung zur Liftungsanlage ausser Betrieb zu setzen und ebenfalls
gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme zu sichern.

Wichtig! Der Frequenzumrichter in der Steuereinheit von Systemen mit Druckerh6hungspumpe
enthalt Kondensatoren. Diese konnen nach Ausschalten der Steuereinheit noch eine bestimmte
Zeit mit einer gefahrlichen Spannung geladen bleiben. Deshalb muss nach der Trennung der
Spannungsversorgung mindestens 10 Minuten gewartet werden. Priifen Sie anschliessend, ob
die entsprechenden Anschliisse am Frequenzumrichter und am Pumpenmotor spannungsfrei
sind, bevor Sie mit Arbeiten an diesen Komponenten beginnen!

A VORSICHT!

Die elektronischen Bauteile im Innern der Steuereinheit sind sehr empfindlich gegen elektrostatische
Entladungen.

Daher: Vor Beginn von Reparaturarbeiten an der elektrischen Ausristung der Steuereinheit sind
Massnahmen gegen Beschadigung durch elektrostatische Entladung (ESD—-Schutz) zu treffen.
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7.2 Storungsanzeige

Stérungen im Betrieb, welche von der Steuerung detektiert werden, werden durch eine entsprechende
Warnmeldung (Status-LED leuchtet gelb und das Ausrufezeichen-Symbol wird im Gerate- und Feh-
lerstatusfeld des Home-Bildschirms angezeigt) oder Fehlermeldung (Status-LED leuchtet rot und das
Kreuz-Symbol wird im Gerate- und Fehlerstatusfeld des Home-Bildschirms angezeigt) signalisiert.

Warnung

0 10010 Kurzzeitige Stérungen im Betrieb (z.B. kurzzeitiger Unterbruch der Wasser-
zufuhr) oder Stérungen, die in der Anlage keinen Schaden anrichten kénnen,
werden durch eine Warnung signalisiert, zusatzlich leuchtet die Status-LED
gelb. Verschwindet die Storungsursache innerhalb einer bestimmten
Zeit, wird die Warnung automatisch zuriickgesetzt, ansonsten wird eine
Fehlermeldung ausgelost.
Hinweis: Warnmeldungen kénnen auch iber das Service-Relais der Betriebs-
und Stérungsfernmeldung ausgegeben werden. Dazu muss im Untermenu
"Netzwerk" der Steuerungssoftware die Warnungsanzeige Gber das Service-
Relais aktiviert werden (siehe Kapitel 5.3.5.6).

Home

0100558 Betriebsstérungen, die einen Weiterbetrieb nicht zulassen oder zu Schaden

an der Anlage fiihren kénnen, werden mit einer Fehlermeldung signalisiert,
zusatzlich leuchtet die Status-LED rot. Beim Auftreten einer solchen Stérung
ist der Betrieb des Condair DL nur noch beschrankt méglich oder der Condair
DL wird gestoppt.
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Durch Dricken auf das Schaltfeld <Stérungsanzeige> wird die Liste mit den zurzeit aktiven Stérungs-
meldungen angezeigt. Durch Driicken auf den entsprechenden Fehler erhalten Sie weitergehende
Informationen zur Stérung (siehe Abbildung ganz rechts).

18:04 18:04
DL 01.09.2021 DL 01.09.2021

>

18:04
01.09.2021

E59 Dusendrucksensor

01.09.2021 - 13:25
0

Fehlerbeschreibung und
Abhilfemassnahmen siehe
Storungsliste in der
Betriebsanleitung.
Ungultiges Signal vom
Disendrucksensor PS5!

7.3 Storungsliste

Die Ursache fur die meisten Stérungen ist nicht auf eine mangelhafte Geratefunktion, sondern vielfach
auf unsachgemass ausgefiihrte Installationen oder die Nichtberlcksichtigung von Planungsvorgaben
zurlickzufihren. Bei der Suche nach méglichen Stérungsursachen ist deshalb immer auch die Anlage
zu Uberprifen (z.B. Schlauchverbindungen, Feuchteregelung, etc.).

Hinweis: Grau hinterlegte Abhilfemassnahmen in der Stérungsliste durfen nur durch einen Condair
Servicetechniker oder eine von Condair autorisierte Servicestelle behoben werden. Wenden Sie sich
im gegebenen Fall an lhren Condair-Vertreter.

Code Meldung Information
Warnung | Fehler Mogliche Ursachen Abhilfe
wo1 _ Smartcard Keine Kommunikation mit der Smartcard.
Keine Smartcard installiert. Condair-Vertreter kontaktieren
Smartcard ungliltig order defekt. Condair-Vertreter kontaktieren.
—_ E10 Reset Steuerung Die Steuerung (Integrated Controller) hat auf Grund eines Software-Problems

einen automatischen Neustart durchgefihrt.

Die Steuerung (Integrated Controller) | Bei regelmassigem Auftreten
hat auf Grund eines Software-Prob- Condair-Vertreter kontaktieren.
lems einen automatischen Neustart

durchgefuhrt.
o E14 Druckentlastung Das Hydrauliksystem der Zentraleinheit konnte sich nicht entleeren.
fehlgeschlagen Spiilventil Y10 &ffnet nicht oder 6ffnet | Condair-Vertreter kontaktieren.

unvollstandig.
Einlassventil Y1 schliesst nicht.

Ablaufleitung verstopft oder geknickt. | Ablaufleitung kontrollieren. Verstop-
fung bzw. Knicke in der Ablaufleitung

beheben.
Zu hoher Gegendruck in der Ablauf- | Ursache des zu hohen Gegendrucks
leitung. beheben (Ablaufleitung in offenen
Ablauftrichter flihren).
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Code Meldung Information
Warnung | Fehler Mogliche Ursachen Abhilfe
—_ E19 Frostschutz Temperatur des Zulaufwassers ist nahe dem Gefrierpunkt. Temperaturspu-
lung hat ausgel6st.
Hinweis: Die Temperaturspulung soll durch die Bewegung des Wassers ein
Einfrieren des Hydrauliksystem verhindern. Befeuchtung weiterhin méglich.
Temperatur des Zulaufwassers zu tief. | Wassersystem kontrollieren. Wasser-
leitungen isolieren.
Umgebungstemperatur im Bereich der | Zentraleinheit anders platzieren oder
Zentraleinheit zu tief. vor Kalte schiitzen.
W20 E20 Sicherheitskette Externe Sicherheitskette offen, Befeuchtung wurde gestoppt!
Hinweis: Sobald die Sicherheitskette wieder geschlossen wird, arbeitet das
Befeuchtungssystem Condair DL normal weiter.
Ventilatorverriegelung offen. Ventilator kontrollieren/einschalten.
Luftstromwachter hat angesprochen. | Ventilator/Filter der Luftungsanlage
kontrollieren.
Sicherheitshygrostat hat angespro- Warten, gegebenenfalls Sicherheits-
chen. hygrostat kontrollieren/ersetzen
Sicherung "F2" auf der Treiberplatine | Condair-Vertreter kontaktieren.
defekt.
w22 E22 Kein Wasser Wasserdruck am Eingang zu tief oder nicht vorhanden!
Hinweis: Sobald der Wasserdruck wieder Giber den Minimalwert ansteigt, arbeitet
das Befeuchtungssystem Condair DL normal weiter.
Absperrhahn in der Wasserzuleitung | Absperrhahn 6ffnen.
geschlossen.
Umkehrosmoseanlage am Regene- Warten oder Umkehrosmoseanlage
rieren oder ausgeschaltet. einschalten.
Einlassventil Y1 defekt oder ver- Condair-Vertreter kontaktieren.
stopft.
Drucksensor PS4 defekt.
w28 E28 Wartung Wartungsintervall fir die Systemwartung abgelaufen. Wird innerhalb von 1 Woche
nach Erscheinen der Warnmeldung die Systemwartung nicht ausgefiihrt und der
Wartungszahler nicht zurlickgesetzt, erscheint die Fehlermeldung!
Systemwartung fallig. Condair-Vertreter kontaktieren.
—_ E32 Anforderungs- Anforderungsignal ungiiltig, Befeuchtung gestoppt!
sensor Feuchtefiihler oder externer Regler | Condair-Vertreter kontaktieren.
nichtoder nichtkorrektangeschlossen.
Sensor/Regler falsch konfiguriert. Sensor/Relger Uber das Konfigurati-
onsmenl korrekt konfigurieren (siehe
Kapitel 5.3.4).
Sensor/Regler defekt. Condair-Vertreter kontaktieren.
W35 _ Signal Timeout Das Netzwerk (Modbus, BACnet, LonWorks) sendet kein Feuchte-/Anforde-
rungssignal mehr.
Signalkabel vom Netzwerk nicht kor- | Condair-Vertreter kontaktieren.
rekt angeschlossen oder beschadigt.
Storsignal vorhanden.
Adresskonflikt mit anderen Geraten Gerateadressen korrekt festlegen.
im Netz.
w44 E44 Wassertemperatur | Temperatur des Zulaufwassers hat den Grenzwert tUberschritten. Befeuchtung
im Moment noch gewahrleistet.
Temperaturdes Zulaufwassers zuhoch. | Wassersystem kontrollieren.
Umgebungstemperaturim Bereich der | Raum beluften/kihlen.
Zentraleinheit zu hoch.
Wassertemperatursensor defekt. Condair-Vertreter kontaktieren.
Wassertemperatursensor nicht oder
nicht korrekt angeschlossen.
_— E48 Wassertemperatur- | Ungultiges Signal vom Wassertemperatursensor.
sensor Wassertemperaturiiberwachung Condair-Vertreter kontaktieren.
aktiviert aber Sensor nicht oder nicht
korrekt angeschlossen.
Wassertemperatursensor defekt.

66 | Storungsbehebung

2603346-D DE 2610



Code Meldung Information
Warnung | Fehler Mogliche Ursachen Abhilfe
W50 —_ Betriebsausfall Die Meldung erscheint bei der Wiederinbetriebnahme, wenn das System
bzw. die Steuereinheit langer als 48h ohne Strom war. Das System bleibt flr
5 Minuten gesperrt und lauft dann automatisch mit einem Spiilzyklus an.
Die Steuereinheit war langer als 48h | Wie empfehlen die Wasserzuleitung
ohne Strom. von der Umkehrosmoseanlage am
Anschluss der Zentraleinheit zu tren-
nen und die Wasserzuleitung 5 Minu-
ten in einen separaten Ablauf spulen.
Anschliessend die Wasserzuleitung
wieder anschliessen.
W51 —_ Niveau Fullstand des Desinfektionsmitteltanks zu tief. Die Befeuchtung ist noch
Desinfektionstank | begrenzte Zeit mdoglich!
Desinfektionsmittel im Tank aufge- Desinfektionsmittel nachfullen.
braucht.
Niveausensor nicht oder nicht korrekt | Condair-Vertreter kontaktieren.
angeschlossen.
Niveausensor defekt.
—_ E54 Leckiiberwachung | Wasserleck erkannt, Befeuchtung gestoppt!
Wasserzuleitung und/oder Spriihkreis- | Wasserzuleitung, Spruhkreisleitun-
leitungen zum Liftungsgerat und/oder | gen und Wasserablaufleitung kontrol-
Wasserablaufleitung undicht. lieren/abdichten.
KomponenteninderZentraleinheit(Lei- | Condair-Vertreter kontaktieren.
tungen, Ventile, Silberpatrone, etc.)
undicht.
Sicherung "F2" auf der Treiberplatine
defekt.
W55 E55 Ag-lon Wartung Silberpatrone ist verbraucht und muss ersetzt werden, Befeuchtung noch fur
kurze Zeit moglich!
Silberpatrone nicht ersetzt bzw. Ag- Silberpatrone ersetzen (siehe Kapitel
Wartungszahler nach Austausch der | 6.5) und Ag-lon Wartungszahler
Silberpatrone nicht zurtickgesetzt zurlicksetzen (siehe Kapitel 6.7).
e E59 Diisendrucksensor | Unglltiges Signal vom Diisendrucksensor PS5.
Drucksensor PS5 nicht oder nicht kor- | Condair-Vertreter kontaktieren.
rekt angeschlossen.
Drucksensor PS5 falsch konfiguriert.
Drucksensor PS5 defekt.
_— E62 Diisendruck Dusendruck ist zu hoch!
Falscher Dusentyp eingebaut. Condair-Vertreter kontaktieren.
Dusen verstopft. Dusen reinigen/ersetzen (siehe
Kapitel 6.4.2).
Max. Dusendruck zu hoch eingestellt. | Condair-Vertreter kontaktieren.
Falsche Reihenfolge der Spriihkreise
oder Ventile.
Uberdruckventil an der Pumpe zu
hoch eingestellt.
—_ E63 Ag-lon Unterbr. Es kann kein ausreichender Strom mehr in der Silberpatrone aufgebaut
werden!
Silberpatrone aufgebraucht oder Silberpatrone ersetzen (siehe Kapitel
defekt. 6.5) und Ag-lon Wartungszahler
zurlicksetzen (siehe Kapitel 6.7).
Elektrische Zuleitung zur Silberpatro- | Condair-Vertreter kontaktieren.
ne unterbrochen.
Zu kleine Silberpatrone installiert.
Ag-Platine defekt.
—_ E64 Ag-lon Kurzschl. Silberpatrone hat Kurzschluss!

Silberpatrone hat inneren Kurz-
schluss aufgrund Materialfehler oder
Erschépfung.

Silberpatrone ersetzen (siehe Kapitel
6.5) und Ag-lon Wartungszahler
zurlicksetzen (siehe Kapitel 6.7).
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Code Meldung Information
Warnung | Fehler Mogliche Ursachen | Abhilfe
—_— E65 Ag-lon Test Téglicher Silberionisierungs-Test ist fehlgeschlagen.
Silberpatrone ist nicht mehr in der Silberpatrone ersetzen (siehe Kapitel
Lage, den bendtigten Strom der 6.5) und Ag-lon Wartungszahler
Anlage zu erzeugen. Ende der Le- zuriicksetzen (siehe Kapitel 6.7).
bensdauer erreicht oder ev. falscher
Patronentyp eingebaut.
—_— E66 Sterilfilter Druck zu tief nach Sterilfilter.
Filter verstopft. VE-Wasserzuleitung spilen und Ste-
rilfilter (siehe Kapitel 6.6) ersetzen.
Wassernachschub aus der VE-Was- | Querschnitt der VE-Wasserzuleitung
serzuleitung zu gering. vergréssern.
Druckschalter PS2 nach Filter defekt. | Condair-Vertreter kontaktieren.
Drucksensor PS5 defekt.
W67 E67 Kein Luftdruck Luftdruck der optionalen Luftspllung zu tief oder kein Druck vorhanden.
Druckluftregler falsch eingestellt. Druckluftregler korrekt einstellen
(2...6 bar).
Hahn in der Druckluftzuleitung gesch- | Absperrhahn in der Druckluftzuleitung
lossen. offnen.
Luftspllventil Y3 verstopft oder defekt. | Condair-Vertreter kontaktieren.
—_ E70 Leitfahigkeits- Signal des Leitfahigkeits-Sensors ungiiltig.
sensor Leitfahigkeitssensor ausgesteckt Condair-Vertreter kontaktieren.
oder Verbindungskabel unterbrochen.
Leitfahigkeitstiberwachung falsch
konfiguriert.
Leitfahigkeitsplatine defekt
W71 E71 Permeatlimite Leitfahigkeit des Wassers von der Umkehrosmoseanlage hat den oberen
Grenzwert Uberschritten! Befeuchtung im Moment noch gewahrleistet.
Umkehrosmoseanlage defekt oder Umkehrosmoseanlage kontrollieren/
falsch eingestellt oder Service nétig. | warten/reparieren lassen.
Leitfahigkeitssensor falsch einge- Condair-Vertreter kontaktieren.
stellt.
—_ E72 Leitfahigkeit Leitfahigkeit des Wassers von der Umkehrosmoseanlage hat den max.
Permeat Grenzwert Uiberschritten, Befeuchtung gestoppt!
Umkehrosmoseanlage falsch einge- | Umkehrosmoseanlage korrekt einstel-
stellt. len lassen.
Permeator (Membrane) der Umkehr- | Umkehrosmoseanlage kontrollieren/
osmoseanlage defekt oder Service warten/reparieren lassen.
notig.
Platine fir Leitfahigkeit falsch einge- | Condair-Vertreter kontaktieren.
stellt oder defekt.
Leitfahigkeitssensor verschmutzt Condair-Vertreter kontaktieren.
oder defekt (Kurzschluss).
—_ E74 Verbindungsfehler | Kommunikation zwischen Integrated Controller (Steuerplatine) und Treiber-
platine unterbrochen.
Treiberplatine nicht angeschlossen. Condair-Vertreter kontaktieren.
Falsche Treiberplatine angeschlossen.
Treiberplatine defekt.
E80 USB Datenlogger Fehler USB-Datenlogger.
USB-Datenlogger nicht eingesteckt USB-Datenlogger kontrollieren/
oder defekt. ersetzen.
ws1 E81 Desinfektion Tageszahler fur die Desinfektion ist abgelaufen.
Desinfektion fallig. Condair-Vertreter kontaktieren.
w82 E82 Treiber fehlt Kommunikation mit Treiberplatine unterbrochen.
RS485 Bus zu Treiberplatine unter- | Condair-Vertreter kontaktieren.
brochen.
—_ E84 Treiber defekt Unbekannter Fehler der Treiberplatine.
Treiberplatine defekt. Condair-Vertreter kontaktieren.
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Code Meldung Information
Warnung | Fehler Mogliche Ursachen Abhilfe
—_— E85 Falsche Treiber ID | ID der Treiberplatine falsch.
Falsche Treiberplatine angeschlossen | Condair-Vertreter kontaktieren.
oder falsche SAB Adresse.
—_ E86 Treiber Falsche Version der Treiberplatine.
inkompatibel Falsche Version der Treiberplatine. Condair-Vertreter kontaktieren.
—_ E87 24V-Spannung Lokale 24V Spannung ausserhalb des glltigen Bereichs!
Kurzschluss auf Speisemodul oder | Condair-Vertreter kontaktieren.
Speisemodul defekt.
o E88 5V-Spannung Lokale 5V Spannung ausserhalb des gliltigen Bereichs!
Kurzschluss auf Speisemodul oder | Condair-Vertreter kontaktieren.
Speisemodul defekt.
—_— E89 Lokale Lokale Referenzspannung ausserhalb des gtiltigen Bereichs!
Referenzspeisung | DC-Speisungfehlerhaftoder Zuleitung | Condair-Vertreter kontaktieren.
unterbrochen.
—_ E91 Druck instabil Eingangsdruck des Wassers ist instabil!
Absperrventil in der Wasserzuleitung | Absperrventil kontrollieren/ganz
nicht ganz offen. offnen.
Druck der Umkehrosmoseanlage zu Umkehrosmoseanlage kontrollieren
tief. lassen.
Querschnitt der Zuleitung zu klein. Wasserzuleitung mit grésserem Quer-
schnitt erstellen (min. 10/12 mm).
Sterilfilter verstopft. Sterilfiltergehause reinigen und Sterilfil-
terpatrone ersetzen (siehe Kapitel 6.6).
—_— E93 FU Fehler Uberwachung des Frequenzumrichters hat angesprochen.
Frequenzumrichter Uberlastet, zu Condair-Vertreter kontaktieren.
heiss oder Uberstrom angesprochen.
Fehlercode kann am Frequenzum-
richter abgelesen werden.
Sicherung "F1" auf der Treiberplatine
defekt.
Uberdruckventil an der Pumpe zu
hoch eingestellt.
—_ E94 FU Strom Strom des Frequenzumrichters ist zu hoch!
Druickerhéhungspumpe oder Pum- Condair-Vertreter kontaktieren.
penmotor blockiert.
Falsche Einstellung im Frequenzum-
richter oder in der Steuerung.
Sprihventile verstopft oder defekt. Sprihventile kontrollieren/ersetzen.
Dusen oder Spruhkreisleitungen Dusenreinigen/ersetzen (siehe Kapitel
verstopft. 6.4.2). Spruhkreisleitungen kontrollie-
ren/spllen/ersetzen.
Uberdruckventil an der Pumpe zu Condair-Vertreter kontaktieren.
hoch eingestellt.
—_ E96 Peripherie 5V Periphere 5V Speisung ausserhalb des glltigen Bereichs!
Speisung Speisung 5V unterbrochen. Condair-Vertreter kontaktieren.
Sicherung "F2" auf der Treiberplatine
defekt.
Uberlast am externen Anschluss.
Uberlast durch defekten Drucksensor.
—_— E97 Externe Externe 24 V Speisung ausserhalb des glltigen Bereichs!
24V Speisung Sicherung "F2" auf der Treiberplatine | Condair-Vertreter kontaktieren.
defekt.
Kurzschluss am externen Anschluss
Uberlast am externen Anschluss.
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Code Meldung Information
Warnung | Fehler Mogliche Ursachen Abhilfe
—_— E98 Externe Externe 10 V Speisung ausserhalb des giiltigen Bereichs!
10V Speisung Sicherung "F2" auf der Treiberplatine | Condair-Vertreter kontaktieren.
defekt.
Kurzschluss am externen Anschluss
Uberlast am externen Anschluss.
—_ E100 Y1 Fehler beim Einlassventil Y1.
Einlassventil elektrisch nicht ange- Condair-Vertreter kontaktieren.
schlossen oder Spule defekt.
— E103 Yx Fehler beim entsprechenden Spriihventil (Y5 bis Y9).
bis (z.B. Y5) Ventil elektrisch nicht angeschlossen | Condair-Vertreter kontaktieren.
E107 oder Spule defekt.
_— E110 Y10 Fehler beim Spulventil Y10.
Ventil elektrisch nicht angeschlossen | Condair-Vertreter kontaktieren.
oder Spule defekt.
—_— E111 Y4 Fehler beim optionalen externen Leitungsspulventil Y4.
Ventil elektrisch nicht angeschlossen | Condair-Vertreter kontaktieren.
oder Spule defekt.
—_ E113 Y3 Fehler beim optionalen Luftspulventil Y3.
Luftspulventil elektrisch nicht ange- | Condair-Vertreter kontaktieren.
schlossen oder Spule defekt.
_— E118 Wassertemperatur | Temperatur des Zulaufwassers hat den max. Grenzwert Uberschritten. Befeuch-
tung ist gestoppt.
Umgebungstemperaturim Bereich der | Raum beluften/kihlen.
Zentraleinheit zu hoch.
Temperaturdes Zulaufwasserszuhoch. | Wassersystem kontrollieren.
Wassertemperatursensor defekt. Condair-Vertreter kontaktieren.
Wassertemperatursensor nicht oder
nicht korrekt angeschlossen.
—_— E147 Nicht akzeptierter Die Steuereinheit Iauft mit der Default Konfiguration, die firr diesen Befeuch-
Parameter ter nicht korrekt ist. Die Konfiguration muss anlagenspezifisch angepasst
werden. Bitte kontaktieren Sie den Product Support.
Anlage wurde nicht korrekt konfigu- Condair-Vertreter kontaktieren.
riert.
—_— E153 Y11 Fehler beim optionalen Zusatzauslassventil Y11.
Ventil elektrisch nicht angeschlossen | Condair-Vertreter kontaktieren.
oder Spule defekt.
W157 —_ Softwaredownload | Softwaredownload von USB fehlgeschlagen.
von USB fehlge- Verbindung wahrend Softwaredown- | Condair-Vertreter kontaktieren.
schlagen load von USB-Stick abgebrochen
oder fehlerhaftes Updatefile.
W158 —_— Softwaredownload | Softwaredownload von Cloud fehlgeschlagen.
von Cloud fehlge- | Verbindung wihrend Softwaredown- | Condair-Vertreter kontaktieren.
schlagen load von der Cloud abgebrochen
oder fehlerhaftes Updatefile.
—_ E162 Softwareupdate Softwareupdate fehlgeschlagen.
fehlgeschlagen Integrated Controller wahrend Condair-Vertreter kontaktieren.
Updatevorgang ausgeschaltet oder
ungliltige Softwareversion herunter-
geladen.
W165 —_— USB Datenlogger Die Definitionsdatei des USB Datenlogger konnte nicht auf dem Gerat gefun-
Definitionen fehlen | den werden.
Die Definitionsdatei des USB Daten- | Condair-Vertreter kontaktieren.
logger fehlt.
W166 —_ Fehler Analyse Die Definitionsdatei der Fehleranalyse konnte nicht auf dem Gerat gefunden
Definitionen fehlen | werden.
Die Definitionsdatei der Fehleranalyse | Condair-Vertreter kontaktieren.
fehlt.
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7.4

Storungen ohne Storungsanzeige

Nachfolgend sind Storungen aufgelistet, die ohne Fehlermeldungen auftreten kdnnen, sowie Angaben
zur Ursache und Hinweise zur Behebung der Stérung.

Stérung

Ursache

Abhilfe

Wasserriickstande im Ab-
schnitt des Liiftungsgerits
ausserhalb der Wasserwanne

Dichtelemente nicht korrekt montiert oder
defekt.

Dichtelemente korrekt montieren bzw. erset-
zen (siehe Montageanleitung Condair DL).

Keramikplatten nicht korrekt montiert oder
Keramikplatten gebrochen.

Keramikplatten korrekt montieren bzw. erset-
zen (siehe Montageanleitung Condair DL).

Zuhohe Luftgeschwindigkeitim Liftungsgerat
(Anlagen ohne Tropfenabscheider >2,5 m/s,
Anlagen mit Tropfenabscheider >4 m/s).

Falls moglich Luftgeschwindigkeitim Liftungs-
gerat reduzieren oder Tropfenabscheider
einbauen (Anfrage beim Condair-Vertreter).

Condair DL befeuchtet
dauernd

Sollfeuchtigkeit zu hoch eingestellt.

Sollfeuchtigkeit korrekt einstellen (siehe Ka-
pitel 5.3.4.2).

Luftfeuchtigkeit sehr tief.

Abwarten.

Der interne Regler ist aktiviert, obwohl ein
externer Regler angeschlossen ist.

Internen Regler deaktivieren (siehe Kapitel
5.3.4.2).

Spriihventile 6ffnen und
schliessen dauernd

Schwankendes Regelsignal.

Reglereinstellungen uberprifen bzw. Regler
korrekt einstellen (siehe Kapitel 5.3.4.2).

Maximale Befeuchtungs-
leistung wird nicht erreicht

Leistungsbegrenzung aktiviert.

Leistungsbegrenzung deaktivieren (Einstel-
lung: 100%). Siehe Kapitel 5.3.3.2.

Dusen verstopft.

Dusen reinigen oder ersetzen (siehe Kapitel
6.4.2).

Softstartfunktion aktiv.

Warten bis die eingestellte Zeit abgelaufen
und die Softstartfunktion beendet wird.

Anlage falsch ausgelegt (zu geringe Leistung).

Druckerhéhungspumpe defekt (Permeatdruck
zu gering).

Uberdruckventil an der Druckerhéhungspum-
pe nicht korrekt eingestellt.

Condair-Vertreter kontaktieren.

Druckerh6hungspumpe
schaltet zu spat oder gar
nicht ein

Leistungsbegrenzung aktiviert.

Leistungsbegrenzung deaktivieren (Einstel-
lung: 100%). Siehe Kapitel 5.3.3.2.

Druckerhéhungspumpe nicht aktiviert.

Condair-Vertreter kontaktieren

Softstartfunktion aktiv.

Warten bis die eingestellte Zeit abgelaufen
und die Softstartfunktion beendet wird.

Spriihventil Y5 (Spriihkreis

1) und/oder Spriihventil Y6
(Spriihkreis 2) und/oder
Spriihventil Y7 (Spriihkreis 3)
offnen nicht

Sprihventil Y5 und/oder Spriihventil Y6 und/
oder Sprihventil Y7 defekt.

Condair-Vertreter kontaktieren.

Leistungsbegrenzung aktiviert.

Leistungsbegrenzung deaktivieren (Einstel-
lung: 100%). Siehe Kapitel 5.3.3.2.

Spriihventil Y8 (Spriihkreis 4)
und/oder Y9 (Sprihkreis 5)
offnet sich auch bei 100 %
Feuchteanforderung nicht.

Spriihventil Y8 und/oder Spriihventil Y9 defekt
oder in der Steuerung nicht aktiviert.

Falsche Stufenansteuerung (7-stufig statt
15-stufig)

Condair-Vertreter kontaktieren.

Der Befeuchter stellt immer
wieder nach ca. einer Woche
Betrieb ab

Silberionisierung defekt oder Silberpatrone
verbraucht. Kapazitatszahler abgelaufen.

Silberpatrone ersetzen (siehe Kapitel 6.5)
und Kapazitatszahler zuriicksetzen (siehe

Kapitel 6.7).
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7.5 Storungs- und Wartungsverlauf auf einen USB-Stick speichern

Die Listen mit den gespeicherten Storungs- und Wartungsereignissen des Condair DL kdnnen zur Proto-
kollierung und weiteren Analyse auf einen USB-Stick gespeichert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Den <Ein/Aus>-Schalter auf der rechten Seite der Steuereinheit ausschalten. Anschliessend
Spannungsversorgung zur Steuereinheit Uber den externen Netztrennschalter ausschalten und
Netztrennschalter in der Aus-Stellung vor ungewolltem Einschalten sichern.

Frontabdeckung der Steuereinheit entriegeln und Frontabdeckung entfernen.
Innere Schwenktire der Steuereinheit 6ffnen.

Einen FAT32 formatierten USB-Stick vorsichtig in die USB-Schnittstelle auf dem Integrated Controller
einstecken. Sicherstellen, dass der verwendete USB-Stick nicht [dnger als 75 mm (3") ist.

5. Innere Schwenktire der Steuereinheit schliessen. Dann die Frontabdeckung der Steuereinheit
anbringen und mit der Schraube verriegeln.

6. Sicherung am externen Netztrennschalter entfernen und Netztrennschalter auf Ein-Position stellen,
um die Spannungsversorgung zur Steuereinheit wieder herzustellen.

Den <Ein/Aus>-Schalter auf der rechten Seite der Steuereinheit einschalten.
Wenn der Home-Bildschirm erscheint:

* Wahlen Sie "Menii > Passwort: 8808 > Wartung > Verlaufe / Fehler- und Warnungsverlauf
exportieren", um die Liste mit den letzten 80 Eintrédgen als .CSV-Datei (Automatisch generierter
Dateiname: ExceptionHistory <DeviceType>_ <Serial#>_ <Date> <Time>.csv) auf dem USB-
Stick zu speichern.

* Wahlen Sie "Menii > Passwort: 8808 > Wartung > Verlaufe / Wartungsverlauf exportieren",
um die Liste mit den letzen 20 Eintragen als .CSV-Datei (Automatisch gererierter Dateiname:
ServiceHistory <DeviceType>_ <Serial#>_ <Date> <Time>.csv)aufdem USB-Stick zu speichern.

9. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um den USB-Stick zu entfernen.

10. Innere Schwenktire der Steuereinheit schliessen. Dann die Frontabdeckung der Steuereinheit
anbringen und mit der Schraube verriegeln.

11. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 7, um die Steuereinheit wieder einzuschalten.
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7.6 Fehleranzeige zuriicksetzen

Um die Fehleranzeige zuriickzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

Passwort Men < Wartung

J Allgemein Reset
Standby

Wartung Update
Funktionen Verldufe

Anforderung

Steuerung Fehleranalyse
1685 h

Néachste Wartung

AEERANO

LICD Nakanlannac-

Passwort: "8808"

18:04
01.09.2021

Reset < Fehler/Warnung Reset

Ag-lon Reset

Wollen Sie wirklich fortfahren?

Fehler/Warnung Reset

Reset Einstellungen

Zurlck Fortfahren

R v L ® =

1. Wabhlen Sie die Funktion "Fehler/Warnung Reset" (Pfad: "Menu > Passwort: 8808 > Wartung >
Reset > Fehler/Warnung Reset") an.

2. Der Bestatigungsdialog fur die Ricksetzung erscheint:
* Dricken Sie <Fortfahren>, um die Fehleranzeige(n) zuriickzusetzen.

* Dricken Sie <Zuriick>, um den Riicksetzvorgang abzubrechen. Die Steuerung kehrt zum Un-
termend "Reset" zuriick.

Wenn die Stérungsanzeige nicht tber die Steuerungssoftware zurlickgesetzt werden kann (z.B. weil
das Display hangt), gehen Sie wie folgt vor, um die Fehleranzeige(n) zuriickzusetzen:

1. Steuereinheit Uber den <Ein/Aus> Schalter (auf der rechten Seite der Steuereinheit) oder den
Netztrennschalter ausschalten.

2. 10 Sekunden warten und Steuereinheit Giber den <Ein/Aus> Schalter oder den Netztrennschalter
wieder einschalten.

Hinweis: Wurde die Ursache der Stérung(en) nicht behoben, erscheint/erscheinen die Fehleranzeige(n)
nach kurzer Zeit erneut.
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7.7 Austausch der Sicherungen und der Stutzbatterie in der Steuereinheit

Der Austausch der Sicherungen und der Stutzbatterie in der Steuereinheit darf nur durch autorisiertes
Fachpersonal (z.B. Elektriker) vorgenommen werden.

Verwenden Sie fur den Austausch der Sicherungen in der Steuereinheit nur solche des angegebenen
Typs mit der entsprechenden Nennstromstéarke.

Nichtzulassigistdas Verwenden reparierter Sicherungen oder das Kurzschliessen des Sicherungshalters.

Zum Austausch der Sicherungen oder der Stutzbatterie, gehen Sie wie folgt vor:

1. Spannungsversorgung zur Steuereinheit Uber den Netztrennschalter ausschalten und Netztrenn-
schalter in der Aus-Stellung vor ungewolltem Einschalten sichern.

Frontabdeckung der Steuereinheit entriegeln und Frontabdeckung entfernen.
Innere Schwenktire der Steuereinheit 6ffnen.

Gewdlnschte Sicherung oder Stltzbatterie ersetzen.

A GEFAHR!

Der Berlhrungsschutz der Sicherung "F1" muss zwingend wieder am Sicherungshalter angebracht
werden.

5. Innere Schwenktire der Steuereinheit schliessen. Dann die Frontabdeckung der Steuereinheit
anbringen und mit der Schraube verriegeln.

6. Spannungsversorgung zur Steuereinheit Uber den Netztrennschalter einschalten.

Stutzbatterie 3V (CR 2032)

4

/
\ —\

Abb. 16: Sicherungs- und Batteriewechsel
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8 Ausserbetriebsetzung/Entsorgung

8.1 Ausserbetriebsetzung

Muss das Befeuchtungssystem Condair DL ersetzt werden oder wird das Befeuchtungssystem nicht
mehr bendtigt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Befeuchtungssystem Condair DL ausser Betrieb nehmen, wie in Kapitel 4.5 beschrieben.

2. Befeuchtungssystem Condair DL (und falls erforderlich alle tbrigen Systemkomponenten) durch
einen Fachmann ausbauen lassen.

8.2 Entsorgung/Recycling

Komponenten, die nicht mehr gebraucht werden, dirfen nicht mit dem Hausmdill entsorgt werden. Bitte
entsorgen Sie das Gerat bzw. die einzelnen Komponenten gemass den lokalen Vorschriften in einer
autorisierten Sammelstelle.

Bei allfalligen Fragen wenden Sie sich bitte an die zustandige Behorde oder an Ihren Condair-Vertreter.
Vielen Dank fir lhren Beitrag zum Schutz der Umwelt.
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9 Produktspezifikationen

9.1 Technische Daten
Condair DL
Typ A Typ B
(mit Druckerh6hungspumpe) (ohne Druckerhéhungspumpe)
Abmasse/Gewicht
Einbaulange im 600 - 900 mm "
Laftungsgerat (Min-Max)
Breite Luftungsgerat (Min-Max) 450 - 8400 mm 2
Hohe Liftungsgerat (Min-Max) 450 - 4000 mm 2
Abmessungen Zentraleinheit HxBxT 800 x 530 x 285 mm
Gewicht Zentraleinheit ca. 54 kg ca. 35 kg
Abmessungen Steuereinheit HxBxT 485 x 345 x 217 mm
Gewicht Steuereinheit ca. 15 kg
Gewicht Nachverdunster nass ca. 55 kg/m? Befeuchterflache
Gewicht Nachverdunster trocken ca. 40 kg/m? Befeuchterflache
Hydraulisch
Befeuchtungsleistung 5...1000 kg/h ® | 5...1000 kg/h @
Disendruck 3...7 bar
Dusengréssen 8 (1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 und 5,0 kg/h bei 4 bar)
Spruhventile 3/2 Wege NO (normal offen)
Spllwassermengen <210 kg/h Dusenleistung: 2,2 - 2,5 I/min bei 4 bar
>210 kg/h Dusenleistung: 3,7 - 4,0 I/min bei 4 bar
Elektrisch
Anschlussspannung/Strom Steuereinheit 200 ... 240 VAC / 50..60 Hz, max. 6 A | 115 ... 240 VAC / 50..60 Hz, max. 6 A
Regelung Pumpenmotor stetig mit Frequenzumrichter -—
Leistungsaufnahme Steuereinheit 55...65 VA
(inkl. Magnetventile) (abhangig von Anzahl der geschalteten Ventile und ob sich
die Anzeige im Schlafmodus befindet oder nicht)
Motorleistung Druckerhéhungspumpe ca. 12 VA pro 10 kg/h Sprihleistung ® | —_—
Spannung Magnetventile (Y1-Y10) 24V DC
Frequenzumrichter Ja | Nein
Regelsignale 0-5 VDC, 1-5VDC, 0-10 VDC, 2-10 VDC, 0-16 VDC, 3.2-16 VDC, 0-20 VDC,
4-20 VDC, 0-20mA, 4-20 mA
Regelgenauigkeit 4 7-stufig: £3 %rF und 15-stufig: +2 %rF | 7-stufig: +4 %rF und 15-stufig: +3 %rF
Anzahl Stufen (Feuchteregelung) Anzahl Maoglicher Befeuchter- min. max. Leistung
Stufen leistungsbereich Querschnitt | bei min. Querschnitt 9
[kg/h] [m?] [kg/h]
3 5-10 0,2 10
7 >10 - 560 0,4 45
15 >25-1000 1,1 99
31 > 55 - 1000 1,8 204
Schallbelastung
Schallpegel | ca. 51 dB(A) ca. 41 dB(A)
Hygiene
Silberpatrone "Hygiene Plus" | Ja
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Condair DL
TypA Typ B

(mit Druckerhdhungspumpe) (ohne Druckerhéhungspumpe)
Kommunikation
Betriebs- und Stérungsfernmeldung Ja
Modbus RTU und Modbus TCP Ja
BACnet IP und BACnet MS/TP Master oder Ja
Slave Modus
loT Ja
Schnittstellen
Ethernet Ja
USB Ja
RS 485 Ja
Luft
Druckverlust bei 2 m/s Luftgeschwindigkeit ca. 120 Pa
Max. Luftgeschwindigkeit 2,5 m/s (ohne Tropfenabscheider), 4 m/s (mit Tropfenabscheider)
Luftfilterqualitat vor Befeuchtereinheit 1ISO ePM1 60 % (F7/EU7) oder besser
Max. zulassige Lufttemperatur 60 °C (vor Befeuchtereinheit)
Wasser
Anschluss Wasserzulauf 212 mm Steckkupplung oder 1/2" Aussengewinde-Adapter (mitgeliefert)
Anschluss Wasserablauf 210 mm Steckkupplung oder 1/2" Aussengewinde-Adapter (mitgeliefert)
Zulassiger Wasser-Anschlussdruck Fliessdruck 3 ... 7 bar Fliessdruck 3 ... 7 bar
Zulassige Wassertemperatur 5..20°C
Anforderung Wasserqualitat VE-Wasser von einer Umkehrosmoseanlage mit 0,5 ... 15,0 yS/cm

ohne jegliche Zusatze, max. 100 kbE/ml
Betriebstberwachung VE-Wasser Minimaldruck, Maximaldruck, Druck nach Sterilfilter, Leitfahigkeit
Umgebungsbedingungen Betrieb
Zulassige Umgebungstemperatur 5..40°C
Zulassige Umgebungsfeuchte 10 ... 80 %rF, nicht kondensierend
Umgebungsbedingungen Lagerung
Zulassige Umgebungstemperatur 5..40°C
Zulassige Umgebungsfeuchte 10 ... 75 %rF, nicht kondensierend
Schutzart
Steuereinheit P21
Zentraleinheit P21
Priifzertifikate
Priifzertifikate CE, DGUV gemass Maschinenrichtlinie und VDI 7,
DGUV Optimierte Luftbefeuchtung ®, EAC, BTL

" Grossere Einbauldangen auf Anfrage

2 Grossere Abmessungen auf Anfrage

3 Kleinere und grossere Leistungen auf Anfrage (Mogliche Stufenanzahl fir Leistungsbereich beachten!)

Hinweis: Bei Anlagen "Typ A" (mit Druckerh6hungspumpe) ist die minimale Leistung von 5 kg/h nur bei einem Fliessdruck von
<4,0 bar regelbar. Bei einem Fliessdruck von 24,0 bar empfehlen wir bei Anlagen "Typ A" eine Minimalleistung von 10 kg/h

4 Das Erreichen der angegebenen Regelgenauigkeit ist nicht in jedem Fall mdglich, da verschiedene Faktoren (Temperatur-
regelung, Wasserrtickgewinnung, Klappensteller, etc.) die Regelgenauigkeit negativ beeinflussen kénnen.

5  Diese Werte konnen durch andere Grenzwerte wie Feuchte, Volumenstrom oder Luftgeschwindigkeit kleiner ausfallen! Die
Angaben sind als theoretische Richtwerte zu verstehen, welche durch die Anzahl Disen und deren Grdsse bestimmt ist. Die
max. Leistungswerte werden nur mit einer Druckerh6hungspumpe erreicht.

8  Sprihleistung (Disenleistung) = Anzahl Diisen x Dusentyp x Druckfaktor 1,323

?  Nur bei korrekter Ausfiihrung der Installation und unter Einhaltung der von Condair spezifizierten Betriebsbedingungen sowie
der Einhaltung der von Condair vorgeschriebenen Wartungsintervalle und Wartungsarbeiten.

8 Nur bei korrekter Ausfiihrung der Installation und unter Einhaltung der von Condair spezifizierten Betriebsbedingungen sowie
der Einhaltung der von Condair vorgeschriebenen Wartungsintervalle und Wartungsarbeiten. Abschluss eines Condair-
Wartungsvertrages zwingend.
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9.2 Optionen

Condair DL
TypA Typ B
(mit Druckerhéhungspumpe) | (ohne Druckerh6hungspumpe)
Optionen
Leckiberwachung X X
Sterilfilter X X
Luftspilung X x"
Externe Leitungssptilung X X
Externer Wasserfilter 5 um X X
Gateway-Platine . .
(LonWorks oder BACnet IP/BACnet MS/TP)
Bodengestell fir die Befestigung der Zentraleinheit und . .
die Steuereinheit
Servicedesinfektion: Stutzen fir das Hydrauliksystem fir . _
die Einbringung von Desinfektionsmittel
Wassertemperaturiiberwachung: Uberwachung der Zu-
laufwassertemperatur zum Ausldsen von einer Spilung, X X

falls die Grenzwerte fur die Zulaufwassertemperatur nicht
eingehalten werden.

Externer Ventilblock mit zusatzlichem Auslassventil: Der-
Ventilblock ist getrennt von der Zentraleinheit in einem X -
externen Gehause untergebracht.

Klemmbleche Gummidichtung Nachverdunster: Federstahl-
bleche fiir bessere Stabilisierung der Gummidichtung unten X X
am Nachverdunster.

10T Mobil Modul: Ermdglicht kabellose Anbindung an Con-
dair loT Cloud.

" nur erhaltlich fir Typ B mit Sterilfilter
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